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RESUMO 
Neste trabalho foi projetado e implementado um programa destinado a 
realizar a simulação da dinâmica de sistemas elétricos de potência. Este programa 
constitui-se no passo inicial do desenvolvimento do módulo dinâmico do simulador 
de sistemas de potência, que deverá compor um software de maior porte, atualmente 
em desenvolvimento pelo Grupo de Sistemas de Potência da Universidade Federal de 
Santa Catarina (GSP/UF SC), o Simulador para Ensino e Treinamento (SET). Uma 
definição dos conceitos relacionados ao SET e uma especificação preliminar de seus 
requisitos foi apresentada, bem' como uma revisão bibliográfica dos principais 
métodos matamáticos de solução e dos modelos dos componentes do sistema elétrico 
adequados à sua simulação em regime de dinâmica lenta. 
Visando a obtenção de modularidade e flexibilidade foram adotadas 
técnicas de programação orientada para objetos proporcionadas pela linguagem C++. 
Por compatibilidade com o SET em desenvolvimento pelo GSP, este 
programa foi implementado em estações de trabalho Sun, operando sob o sistema 
operacional UNIX.
_
ABSTRACT 
. In this work a program aiming the simulation of power system dynamics 
was designed and implemented. This program is the first step towards the 
development of a power system dynamics simulator, which is part of the Simulator 
for Teaching and Training (SET) currently being developed by the power systems 
group of the Universidade Federal de Santa Catarina ( GSP/ UFSC). 
Defnitions and concepts related to SET and a initial specification of its 
requeriments are presented, as well as a review of the main models of the components 
and the mathematical methods adequate to the simulation of slow dynamics electrical 
systems.
` 
Aiming to the obtention of modularity and flexibility, the 'techniques of 
obj ect-oriented programing and the language C++ were chosen. 
This system was implemented on a workstation using the UNIX operating 
system in order to keep compatibility with previously developed modules of the SET.
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CAPITULO I 
INTRo1:›UÇÃo 
Paralelamente ao aumento da dimensão e da interconexão dos sistemas 
elétricos de potência e consequentemente, da complexidade de sua operação, pode-se 
observar, nas últimas décadas, um grande desenvolvimento nos recursos e nas 
técnicas computacionais disponíveis. O uso destes recursos e técnicas tem permitido o 
desenvolvimento de ferramentas computacionais destinadas a auxiliar na operação do 
sistema, no treinamento de operadores e na pesquisa de técnicas de controle e 
operação. 
À medida que estas ferramentas de apoio foram se desenvolvendo, um 
novo conceito de software foi se concretizando, dando origem aos atuais ambientes de 
simulação e, especificamente na área de sistemas de potência, aos simuladores em 
tempo real para ensino e treinamento (SETs). A aplicação destas novas técnicas e 
conceitos de desenvolvimento de sistemas computacionais representam, atualmente, 
uma tentativa de aumentar a qualidade do software, aumentando consequentemente 
sua vida útil. 
O trabalho de dissertação de mestrado aqui apresentado representa o 
esforço de aplicação de uma destas técnicas computacionais - a Programação 
Orientada para Objetos, à simulação de sistemas elétricos de potência.
1.1 - O PRoJETo - MoTivAÇÃo E OBJETIVOS 
Uma das linhas de trabalho desenvolvida pelo Grupo de Sistemas de 
Potência da UFSC ( GSP) visa atender a demanda de atualização e desenvolvimento 
tecnológico das companhias de energia elétrica. Este trabalho é efetuado basicamente 
através do oferecimento de cursos de atualização e especialização e através do 
desenvolvimento de ferramentas computacionais de apoio aos engenheiros e aos 
operadores do sistema. Além de proporcionar o beneficio direto do intercâmbio 
empresa-universidade, esta linha de trabalho chamada genericamente 
desenvolvimento busca atender as necessidades do próprio meio acadêmico 
brasileiro, ainda carente de softwares de apoio. 
Dentre as dificuldades de produção de softwares de grande porte em 
ambiente acadêmico destaca-se a alta rotatividade dos recursos humanos, 
característica de instituições de ensino. Visando superar esta dificuldade imposta pela 
alta rotatividade, tem sido considerada a utilização de técnicas computacionais que 
permitam o desenvolvimento de softwares modulares, onde os trabalhos possam ser, 
desde que bem especificados, realizados independentemente por diversos 
programadores, sem grande comprometimento da produtividade individual. 
Dentro desta proposta de desenvolvimento modular de software, e dando 
continuidade ao projeto de elaboração de um simulador em tempo real do sistema 
elétrico, atualmente em desenvolvimento pelo GSP, enquadra-se o trabalho desta
~ disseitaçao.
' 
Este trabalho tem por objetivo principal o projeto e a implementação de 
uma estrutura computacional destinada à siinulação em dinâmica lenta do sistema 
elétrico de potência, com a exploração dos recursos de modularidade proporcionados 
pela programação Orientada para Objetos. Esta abordagem tem caráter exploratório, 
no sentido de verificar a potencialidade da POO para o problema de simulação
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dinâmica, e constitui uma parcela significativa do trabalho em questão. Este objetivo, 
em conjunto com os demais listados abaixo, constitui o projeto desta dissertação de 
mestrado. 
- Contextualização do software SET na operação do sistema elétrico e 
no ambiente de pesquisa. 
ç _ 
- Especificação dos principais requisitos da simulação em dinâmica lenta. 
o Documentação dos principais modelos empregados na simulação em 
dinâmica lenta e nos SETs descritos na bibliografia. 
o Definição dos métodos matemáticos de simulação em dinâmica lenta. 
~ Teste da estrutura desenvolvida. 
1.2 Div1sÃo Do TRABALHo 
O texto desta dissertação foi elaborado procurando acompanhar a 
seqüência dos objetivos expostos na seção anterior. No capítulo 2 é exposta a 
terminologia básica de sistemas de potência visando sua extensão à terminologia do 
SET. São apresentadas as principais definições relacionadas ao SET bem como sua 
configuração básica. 
No capítulo 3 são apresentados e descritos os modelos dos componentes 
do sistema elétrico adequados à simulação dinâmica em tempo real, conforme 
proposto na bibliografia correspondente. 
O capítulo 4 é relativo aos métodos matemáticos empregados na 
simulação do sistema. São descritas as técnicas adotadas e expostos os critérios de 
seleção empregados.
_ 
No capítulo 5 a estrutura computacional desenvolvida é apresentada e 
discutida. 
No capítulo 6 são expostos os testes realizados com a estrutura proposta. 
O capítulo 7 apresenta as conclusões e perspectivas deste trabalho.
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CAPÍTULO II 
CONcE1TOs BÁSICOS E REQUISITOS DO SIMULADOR 
PARA ENs1NO E TREINAMENTO 
INTRODUÇÃO 
Ao longo da última década O Laboratório de Sistemas de Potência do 
Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Catarina 
(LABSPOT - EEL - UFSC) vem desenvolvendo um software de simulação de 
sistemas elétricos de potência chamado Simulador de Sistemas de Potência. Em seu 
estágio atual de desenvolvimento este programa é capaz de realizar a simulação do 
sistema através de fluxos de potência realizados periodicamente, estando adaptado 
para simular vários sistemas elétricos reais. As condições do sistema simulado são 
visualizadas através da atualização automática dos monitores dos usuários, O que 
constitui um princípio de interface homem-máquina. Novas funções de interface 
homem-máquina estão sendo implementadas, visando aumentar a capacidade do 
usuário atuar sobre a simulação ( por exemplo, interfaces gráficas que permitam a 
descrição do sistema e alterações no caso em estudo através de ícones dos elementos 
do sistema elétrico real). 
Este capítulo tem por objetivo principal mostrar a expansão do conceito 
de simulador para um conceito mais amplo de ambiente de simulação, chamado
Simulador para Ensino e Treinamento (SET), cuja configuração engloba tanto o 
simulador estático, atualmente em operação, quanto o dinâmico, cujo 
desenvolvimento teve início com a construção do protótipo apresentado neste 
trabalho. ~ 
A fim de obter-se uniformidade na nomenclatura utilizada, na primeira 
parte deste capítulo são definidos os sistemas, subsistemas e componentes do sistema 
elétrico de potência, sendo dada ênfase ao subsistema de supervisão e controle, por 
sua relação com o conceito de SET. 
Na segunda parte, são definidas as aplicações e requisitos preliminares do 
SET e de seus componentes e apresentada sua configuração básica. 
Por fim, são determinadas as metas gerais do projeto desenvolvido neste 
trabalho. 
2.1 O SISTEMA ELÉTRICO DE PoTÊNc1A 
Um sistema de qualquer natureza pode ser definido como " uma coleção 
de entidades que agem -einteragem visando o estabelecimento de um objetivo" 
[Cegrel, 86]. Para aplicar-se esta definição ao Sistema de Potência deve-se especificar 
seu objetivo e seus componentes. Define-se o objetivo principal do sistema elétrico de 
potência (SEP) como "o suprimento de energia elétrica aos consumidores, com 
qualidade, continuidade e economia". Por qualidade e continuidade entende-se o 
atendimento da demanda com a manutenção do nível da tensão e da freqüência em 
níveis próximos ao especificado, mesmo sendo o sistema elétrico sujeito a 
perturbações que tendam a alterar suas condições de funcionamento. Por economia 
entende-se o máximo aproveitamento dos recursos disponíveis, sem 
comprometimento na operação do sistema.
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Para especificar os componentes do SEP pode-se reuni-los numa estrutura 
composta de subsistemas de geração, transmissão e controle, relacionados da forma 
mostrada na figura abaixo (Fig. 2.1). 
Centro de Controle 
do Sistema 
Demais Umdades 
Controle da Geradoras 
Geração 
' 
‹¬_,,›»._ 
. 
Sinais de 
Sistema de Controle 
Geradøra Transmissão 
Outros 
Cargas Sistemas 
Fig. 2.1 - Diagrama Funcional do Sistema de Potência 
As unidades de geração são elementos onde a energia hidráulica, fóssil ou 
nuclear é convertida em energia elétrica através de máquinas primárias e geradores 
síncronos, reunidos de modo a formarem as centrais elétricas. Estas centrais são 
alocadas em locais onde haja disponibilidade de energia, o que costuma ocorrer em 
locais distantes dos centros consumidores. Assim, para efetuar o abastecimento de 
energia é necessário um grande sistema de transmissão que, além de fazer a conexão 
entre as centrais geradoras e os centros consumidores, realiza a interligação entre 
vários sistemas elétricos. Estas interligações aumentam a confiabilidade e permitem a 
operação dos sistemas com menor capacidade instalada e a um custo de produção 
menor [Sasano, 83]. 
Por carga designa-se a demanda de energia elétrica pelos consumidores. 
Cada carga pode representar uma fábrica, um centro industrial ou mesmo uma 
pequena cidade abastecida por uma subestação.
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O controle do sistema elétrico é formado pelo sistema de controle central, 
instalado no centro de controle, e pelos controles locais, instalados em todos os 
pontos onde existam variáveis que devam e possam ser monitoradas e controladas. 
Exemplos de controle local são os reguladores de tensão e velocidade instalados nas 
unidades geradoras e os variadores de taps de transformadores. As ações de controle 
exercidas pelos controles locais podem ser executadas automaticamente ou através de 
instruções enviadas pelo centro de controle. A comunicação entre os sistemas de 
controle locais e o sistema de controle central pode ser estabelecida por rede 
telefônica, sendo as instruções do operador central enviadas aos operadores regionais; 
ou através do sistema de comunicação, sendo os sinais de controle enviados 
diretamente ao sistema de controle local. Para realizar a comunicação entre o sistema 
elétrico e o sistema de controle central são instaladas Unidades Remotas de Controle 
(RTUS) em vários pontos do sistema. As RTUs realizam a aquisição das variáveis do 
sistema elétrico a serem monitoradas, as apresenta ao operador regional e as envia ao 
sistema de comunicação. Os sinais emitidos pelo controle central, por sua vez, são 
recebidos pelas RTUS e enviados aos elementos de controle local do sistema elétrico. 
Desta forma as RT Us funcionam como "olhos, ouvidos e mãos do centro de controle" 
[Smith, 93]. 
A estrutura do sistema de controle do sistema de potência é mostrada 
esquematicamente na figura abaixo (Fig.2.2). 
Centro de 
Controle 
Sistema Elétrico Sistema de comunicação Controle Central 
com Controles 
Locais 
Fig. 2.2 -,Diagrama esquemático do sistema de controle
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- Devido à grande distribuição geográfica do sistema elétrico é conveniente 
a instalaçao de subcentros regionais de controle, coordenados pelo sistema central 
mas com certa autonomia, permitindo a monitoração mais direta e eficaz do sistema. 
Verifica-se então que os centros de controle estruturam-se de forma hierárquica (em 
níveis nacionais, regionais, estaduais...), de acordo com a organização das 
companhias gerenciadoras de energia elétrica e a estrutura geográfica e hierárquica do 
próprio sistema elétrico. 
2.2 - O CENTRO DE CONTROLE 
O centro de controlefé o local onde é realizada a operação global do 
sistema, representando o nível mais alto na hierarquia de controle. Sua configuração 
varia de acordo com a região, o tamanho do sistema e a disponibilidade tecnológica e 
ñnanceira da companhia gerenciadora de energia. Apesar das diferenças de 
configuração podemos identificar dois componentes básicos em todo centro de 
controle: o sistema supervisor e a interface homem-máquina (II-l1\/I), também chamada 
interface do usuário (IU). Segundo a definição estabelecida pelo comitê de 
padronização do ANSI, o sistema supervisor compreende "todo equipamento de 
controle, sinalização e telemetria instalado em uma estação principal e todo 
equipamento complementar instalado em estações remotas" [Smith, 93]. Na 
configuração mais simples de centro de controle o sistema supervisor é constituido 
pelo sistema SCADA ( Supervisory Control and Data Aquisition) e a interface 
homem-máquina é constituida pelo console do operador e por um painel de 
supervisão. O SCADA é um sistema de hardware e software capaz de realizar a 
aquisição em tempo real dos dados recolhidos pelas RTUS. Sistemas SCADA típicos 
englobam o sistema de comunicação de controle e permitem pequeno armazenamento 
e tratamento dos dados adquiridos antes de apresentá-los ao programador. O console 
do operador é formado por instrumentos de visualização das condições do sistema
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elétrico e equipamentos de operação e o painel de supervisão é formado pelo modelo 
esquemático do SEP, sendo geralmente instalado na sala de operação. A figura abaixo 
(Fig. 2.3) ilustra esquematicamente este centro de controle. 
Pajnel de supervisão 
SCADA EE] 
Console de 
Operação 
Centro de Controle 
Fig. 2.3 - Configuração de um Centro de Controle 
A configuração de centro de controle ilustrada na Fig.2.3 apresenta 
limitações, tanto no sistema SCADA quanto no painel de supervisão. O sistema 
SCADA possui apenas testes simples de consistência dos dados, permite pequena 
~ ~ quantidade de armazenamento e as informaçoes sao transmitidas ao operador quase na 
mesma forma em que são adquiridas. O painel de supervisão, geralmente de grande 
dimensão, não permite a visualização imediata de uma parte do sistema que esteja 
sofrendo uma perturbação, além de não ser suficientemente flexível para representar 
com facilidade as freqüentes alterações do sistema elétrico e tornar-se maior e mais 
complexo a medida que o sistema real cresce. 
O estágio seguinte na evolução do sistema SCADA foi a inclusão de 
funções de Controle Automático de Geração (CAG), constituindo o sistema 
supervisor SCADA/CAG. O CAG é capaz de, a partir dos dados adquiridos pelo 
SCADA, enviar automaticamente sinais de controle às unidades de geração 
monitoradas. 
Deve-se notar que devido à grande dimensão do sistema de potência, a 
implementação de cada nova função ao sistema SCADA representa um grande 
esforço computacional e de desenvolvimento da empresa, especialmente se 
considerarmos que estas funções devem ser executadas em tempo real. Apenas
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,_ recentemente, com a evoluçao e o barateamento dos recursos computacionais e o 
surgimento de técnicas avançadas de programação, tem sido permitido o
~ desenvolvimento e a automatizaçao dos centros de controle. 
Esta computadorização crescente dos centros de controle levou ao 
desenvolvimento de uma nova classe de sistemas supervisores, com maior capacidade 
de armazenamento de dados, maior número de funções implementadas e uma 
interface homem-máquina mais eficiente e flexível. A este ambiente de controle 
chama-se Sistema de Gerenciamento de Energia (SGE). As funções implementadas 
no SGE são chamadas Funções de Aplicação e auxiliam o operador na tomada de 
decisões e no planejamento da operação. As principais funções de aplicação 
disponíveis atualmente são a estimação de estado, o fluxo de potência, o fluxo de 
potência ótimo e a análise de contigências. Com o desenvolvimento da IHM, o painel 
de supervisão é substituido por esquemas do sistema elétrico permanentemente 
atualizados disponiveis no próprio console de operação. 
Embora o SGE represente uma evolução do SCADA, atualmente o termo 
SGE é utilizado para designar o ambiente de controle, com as funções de aplicação e 
a interface homem-máquina, e o termo SCADA para designar o sistema de aquisição 
e tratamento primário dos dados. Desta forma, o SCADA e o SGE coexistem e 
evoluem paralelamente no centro de controle. A figura seguinte (Fig. 2.4) ilustra 
esquematicamente este centro de controle mais modemo. 
4 
Computador ` Console de 
Principal Operação 
Centro de Controle 
Fig. 2.4 - Configuração do Centro de Controle com SGE 
-J. 
O computador principal representado na Fig.2.4 contém a implementação 
das funções de aplicação e da interface de comunicação com o operador. Este
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computador atua conectado ao SCADA e ao console do operador, constituindo o 
ambiente em tempo real de operação do sistema. No centro de controle também é 
encontrado um ambiente que não opera em tempo real, chamado ambiente de estudo. 
O ambiente de estudo é formado pelas mesmas funções de aplicação encontradas no 
ambiente em tempo real, implementadas em um computador secundário e acessáveis 
em um console de estudos. Funções que por sua natureza de ferramentas de 
planejamento ou pela dificuldade de execução em tempo real (p.e. análise de 
segurança e simulação transitória) não fazem parte do ambiente em tempo real são 
também implementadas no computador secundário. A figura abaixo (F ig.2.5) 
apresenta um exemplo de utilização das funções de aplicação no ambiente de estudo 
do centro de controle. 
j 
Alterações Armazenament 
do Caso 
Caso Caso em Ilšhffo de Análise de 
Armazenad Estudo 9 E-:ncia Segurança 
Aplicação _de 
Contigencias 
Fig. 2.5 - Exemplo de utilização do ambiente de estudo em um centro de controle 
Embora a computadorização do centro de controle represente um auxílio 
ao planejamento e à operação, ela também exige que haja um bom treinamento e 
conhecimento das ferramentas disponíveis. Procedimentos de operação bem 
defmidos, documentados e concisos e operadores treinados em sua execução podem 
aumentar a eficiência da operação e minimizar o impacto de um colapso de grandes 
dimensões. Atualmente os roteiros de operação devem ser periodicamente atualizados 
para incorporarem as modificações do sistema e um grande número de fluxos de 
potência deve ser executado para checar os resultados das ações a cada passo. Embora
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este procedimento tenha permitido a elaboração de roteiros satisfatórios, a crescente 
complexidade da operação dos sistemas elétricos fez surgir o interesse das 
companhias de energia elétrica e dos cursos de sistemas de potência por uma 
ferramenta capaz de propiciar treinamento e permitir a realização de testes de 
estratégias e estruturas de controle de forma mais rápida e eficiente. Este interesse fez 
surgir o conceito de Simulador para Ensino e Treinamento (SET). 
2.3-O SIl\/IULADOR PARA ENSINO E TREINAMENTO - SET
~ Chama-se SET o ambiente capaz de simular as condiçoes do' centro de 
controle vivenciadas pelo operador do sistema real, através da simulação do sistema 
de potência, do sistema supervisor e da interface com o usuário. Ao ser instalado nas 
companhias de energia elétrica, o SET fornece uma maneira de treinar operadores, 
organizar roteiros de operação e testar estratégias de controle.
i 
Sob o ponto de vista do treinamento, o SET representa a possibilidade de 
expor os operadores à situações emergenciais que não ocorrem com freqüência, como 
colapsos de tensão, ilhamento, perda de sincronismo e saída de operação de grandes 
centrais geradoras. Com o emprego do SET os operadores podem ainda ter sua 
experiência uniformizada, tendo a possibilidade de participar de todas as fases da 
operação do sistema, visualizando seu comportamento a cada operação executada. 
O SET pode também ser amplamente empregado em instituições de 
ensino e pesquisa de engenharia de sistemas de potência. Aos estudantes ele oferece a 
oportunidade de analisar o comportamento do sistema sob perturbações, exercer ações 
corretivas e observar a confirmação do aprendizado teórico através de ações de 
operação e controle semelhantes as executadas em centros de controle reais. Ao 
pesquisador ele proporciona um meio rápido e confiávelde avaliar o comportamento 
do sistema e de validar resultados dos seus estudos, submetendo-o a testes de 
configuração da rede ou de estruturas de controle, por exemplo. O SET pode ainda
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ser utilizado em testes de sistemas especialistas de operação. Ao ser instalado em 
universidades ou centros de pesquisa, proporciona estímulo ao desenvolvimento de 
pesquisas em áreas de modelagem de dispositivos, métodos numéricos, computação 
gráfica, sistemas distribuidos e sistemas de tempo-real. 
2.4- CONFIGURAÇÃO DO SET No CENTRO DE CONTROLE E 
NO AMB1ENTE DE PESQUISA ~ 
A figura abaixo (F ig.2.6) apresenta uma configuração possível de 
integração do SET a um centro de controle. Neste exemplo considera-se que o centro 
de controle contenha O sistema SCADA e O sistema SGE. 
í 
...................................................... .. 
Modelod 
Í Controle 
i Console de 
Treinamento
: 
Modelo do 
Sistema ' 
Console do 
Potência 
Instrutor 
SET 
Fig. 2.6- SET instalado em um centro de controle 
Nesta figura identifica-se os componentes básicos do SET que são os 
consoles de treinamento, O console do instrutor, o modelo do sistema de potência e o 
modelo do centro de controle. 
Os consoles de treinamento são réplicas dos consoles de operação e neles 
o treinando tem acesso às mesmas informações e funções de aplicação disponíveis ao 
operador real do sistema. O console do instrutor é o local onde a pessoa que conduz o
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treinamento atua sobre o sistema simulado, criando cenários (seqüências de disturbios 
e correções) ou conduzindo seções de treinamento. 
O modelo do centro de controle contém funções que simulam aquelas 
realizadas pelo centro de controle real. Funções típicas do modelo de centro de
~ controle sao simulação da aquisição de dados, do controle supervisor, da interface 
homem-máquina e do CAG. Em [Chu, 91] é proposta uma configuração na qual o 
modelo do centro de controle é implementado em um computador secundário, 
presente na maioria dos centros de controle mais sofisticados, e que contém uma 
cópia das funções de aplicação utilizadas no ambiente de tempo real do centro. Desta 
forma, evita-se a duplicação de software, economiza-se hardware e garante-se que o 
modelo do centro de controle, no que diz respeito as funções de aplicação, manter-se- 
á atualizado. 
O modelo do sistema de potência QVISP), também chamado módulo 
simulador ou simplesmente simulador, pode ser considerado o componente principal 
do SET. O MSP é responsável pela simulação em tempo real de todo o sistema 
monitorado ou estudado. Os dados enviados pelo simulador devem reproduzir o 
comportamento do sistema elétrico em todas as situações de operação, inclusive 
respondendo às ações de controle enviadas dos consoles de treinamento e do instrutor. 
Além de realizar a simulação .estática ou dinâmica do sistema elétrico, o MSP deve 
ser capaz de executar as funções de aplicação implementadas no modelo do centro de 
controle. 
Através da configuração mostrada na Fig.2.6, pode-se identificar dois 
estados de operação do SET. Em um estado são recebidos os dados do sistema real, 
através do SCADA/ SGE do centro de controle. Assim, no console de treinamento 
pode ser visualizado o estado do sistema elétrico real e sua reação às ações do 
operador. Caso o treinando deseje atuar sobre o sistema observado (por exemplo, 
testando uma estratégia de controle), os dados recebidos pelo SCADA são enviados 
ao modelo de centro de controle, e a ação do treinando se refletirá não sobre o sistema 
de potência real, mas sobre o modelo do sistema de potência, que executará a
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simulação solicitada. Estabelece-se assim o outro estado de operação do SET, no qual 
os dados visualizados no console de operação são fornecidos pelo simulador do 
sistema elétrico. É neste estado que o SET opera quando são realizadas seções de 
treinamento de operadores, criação de cenários e elaboração de roteiros de restauração 
e controle.
A 
A configuração básica do SET instalado em um centro de pesquisa 
permanece a mesma apresentada para instalação em um centro de controle (Fig.2.6). 
A alteração mais significativa refere-se ao fato do SET não estar conectado ao sistema 
supervisor real, não operando portanto, no modo de recepção dos dados do sistema 
real, através do SCADA e do EMS. Assim, após o início de uma simulação a partir de 
um caso armazenado, que pode corresponder ou não a um sistema real, toda 
infonnação sobre o estado do sistema estudado provém do simulador do sistema de 
potência. O modelo do centro de controle é instalado em um computador disponível 
no centro de pesquisa, onde são implementadas funções que simulam o sistema 
supervisor e a interface homem'-máquina. 
2.5- REQUISITOS Do SET 
Para cumprir os objetivos citados acima é necessário que o SET, 
especialmente o modelo do centro de controle e o modelo do sistema de potência, 
satisfaçam os requisitos citados a seguir. 
0 O modelo do centro de controle, além das funções de aplicação, deve 
conter uma simulação do sistema SCADA. Neste sistema SCADA simulado devem 
ser representadas as interferências, atrasos e perdas de dados que ocorrem na 
aquisição real. Com isto obtêm-se maior realismo e pode-se utilizar as funções de 
estimação de estados implementadas no modelo do centro de controle. 
0 Uma das aplicações do SET mencionadas anteriormente é a criação de 
cenários de situações emergenciais. Para permitir esta aplicação o modelo do centro
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de' controle deve suportar o armazenamento de casos de simulação e oferecer ao 
instrutor ferramentas que auxiliem a criação destes cenários e o modelo do sistema de 
potência deve estar apto a processá-las. Exemplos de ferramentas úteis na criação de 
cenários sao programas heurísticos de criação de situações emergenciais e programas 
de estabilidade transitória. A simulação transitória deve estar disponível ao instrutor e 
também ao treinando sem exigir preparo prévio de dados. No entanto deve ser 
observado que a simulação transitória não se processa em tempo real, obrigando a 
uma interrupção no ciclo de simulação. Esta interrupção da simulação para utilização 
de outra função de aplicação constitui um exemplo de ambiente de estudo do SET, 
onde o compromisso com a solução em tempo real deixa de existir. O 
desenvolvimento de técnicas de processamento paralelo e distribuido podem aumentar 
a viabilidade de operaçao simultânea do ambiente em tempo real e do ambiente de 
estudo, evitando a interrupção da simulação. 
0 A simulação dinâmica do sistema deve ser feita em tempo real, o que é 
alcançado quando o envio dos dados ao modelo do centro de controleise faz no 
mesmo intervalo da aquisição real de dados. A aquisição de dados em um centro de 
controle é realizada em taxas variáveis de poucos segundos, sendo 5s o tempo típico 
de atualização [Foley, 90]. Assim, para que a taxa de aquisição de dados seja mantida 
e a simulação do sistema caracterize-se como sendo em tempo real, seu ciclo máximo 
de solução deverá ser também de 5s. O ciclo de solução do simulador compreende a 
atualização da topologia da rede, das condições das cargas e dos taps dos 
transformadores, a solução das equações do sistema e a atualização dos monitores dos 
usuários. Fenômenos com tempo de observação muito menores que o ciclo de 
solução, típicos de simulações subtransitórias e transitórias, não devem ser 
considerados no MSP pois além de não corresponderem ao ciclo de atualização do 
SET, exigem elevado esforço computacional, aumentando o tempo de execução a 
ponto de impedir a simulação em tempo real. A simulação implementada no SET 
deve descrever fenômenos com grande tempo de evolução, entre 0.ls e l7min, 
característicos da operação em tempo real [Anderson, 80], denominada simulação de
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dinâmica lenta ou simulação de longo termo. A simulação de dinâmica lenta em 
tempo real é objeto de estudo recente, exigindo o desenvolvimento de modelos e 
técnicas de solução que visem aumentar a velocidade de processamento, sem contudo 
comprometer significativamente a precisão do cálculo e consequentemente a validade 
da simulação. 
0 O modelo do sistema elétrico é um software que deve estar 
permanentemente sendo atualizado e alterado. Estas alterações permitem sua 
adaptação a novos sistemas elétricos, possibilitam a realização de pesquisas de 
desenvolvimento de novos modelos, novas estruturas de controle e novos métodos 
numéricos desolução e possibilitam a utilização de modelos simplificados para 
representar componentes que não afetam a evolução do fenômeno em estudo, 
economizando esforço computacional. A facilidade de manutenção que o software 
oferece chama-se flexibilidade. Pelos exemplos citados acima, pode-se dizer que 
quanto mais flexível for o software, maior sua expectativa de vida útil. Ao 
desenvolver-se um software de grandes dimensões, como o SET, sua expectativa de 
vida é um fator importante, devendo ser considerada a utilização de técnicas que 
aumentem sua flexibilidade. 
0 A inclusão de novas funções de aplicação e as alterações nas funções 
existentes são procedimentos freqüentes no SET, devendo ser suportadas pelo modelo 
do sistema elétrico sem necessidade de alterações significativas em sua estrutura. 
- Por ser desenvolvido em ambiente acadêmico, onde é verificada uma 
alta rotatividade de recursos humanos, devem ser previstas técnicas que aumentem a 
modularidade do programa. 
0 Por seu caráter multi-usuário o SET deve ser desenvolvido em um 
ambiente computacional e uma linguagem de programação que permitam sua 
utilização em centros de controle e ambientes de pesquisa com diferentes recursos de 
hardware. A esta possibilidade de ser transportado de um ambiente computacional 
para outro denomina-se portabilidade do software.
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CoNcLUsÃo 
Neste capítulo foi apresentado o conceito de Simulador para Ensino e 
Treinamento (SET) e estabelecidos seus objetivos e configurações preliminares. 
Foram também estabelecidos os requisitos preliminares básicos de seus principais 
componentes. O modelo do sistema elétrico, MSP, destinado a simular os principais 
comportamentos do sistema, foi apresentado como um componente do SET; 
Nos capítulos seguintes são apresentadas as técnicas e os modelos 
utilizados no no desenvolvimento do protótipo de Modelo do Sistema Elétrico com 
simulação dinâmica proposto neste trabalho, sendo descritas as considerações feitas 
para satisfazer os requisitos citados neste capítulo.
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CAPÍTULO III 
MODELAGEM no SISTEMA ELÉTR1co DE PQTÊNCIA 
PARA SIMULAÇÃO No SET 
INTRODUÇÃO
A 
Chama-se modelo ao corpo de informações de um sistema, definido para 
um propósito específico e capaz de representar os aspectos do sistema que se queira 
observar. Desta forma, a dedução e a seleção de um conjunto de modelos é sempre 
realizada considerando-se o objetivo do estudo. 
A seleção dos modelos dos componentes do sistema elétrico adotados no 
MSE ( Modelo do Sistema Elétrico) obedece a uma série de critérios impostos pelos 
requisitos do SET. O mais significativo destes critérios diz respeito a freqüência do 
fenômeno que se quer observar na simulação. Conforme exposto anteriormente, o 
simulador integrante do SET deve realizar a simulação do sistema elétrico em tempo 
real, o que determina a utilização da simulação de dinâmica lenta. A simulação de 
dinâmica lenta exige a representação de componentes do sistema que usualmente não 
têm seu comportamento dinâmico modelado (turbinas, caldeiras). A utilização de um 
passo de integração grande, da ordem de ls, não permite a observação dos efeitos dos 
componentes com dinâmica rápida, mesmo que seus modelos tenham sido incluidos 
no sistema. Isto representa um desperdício de informação e consequentemente,
~ ~ ~ desperdício de esforço computacional. Além desta nao utilizaçao da informaçao 
gerada, a modelagem de componentes com constantes de tempo muito diferentes 
prejudica a estabilidade numérica da solução. Embora a estabilidade numérica esteja 
mais vinculada ao método e ao passo de integração utilizados, no que diz respeito a 
modelagem, deve-se evitar a inclusão de modelos com contantes de tempo muito 
diferentes. Para evitar estes efeitos, os componentes com comportamento dinâmico
~ muito rápido sao representados por modelos estáticos, considerando se que sua 
variação de estado ocorre instantaneamente; e outros componentes do sistema, cujo 
comportamento inclui oscilações com diferentes tempos de resposta (máquinas 
síncronas, p.e.) são representados por modelos simplificados, onde as constantes de 
tempo menores são desprezadas. 
Outro aspecto a ser observado na seleção dos modelos que constituirão o 
SET é a velocidade de solução necessária à simulação em tempo real, que conduz à 
necessidade de modelos mais simplificados do que os desenvolvidos para simulação 
em dinâmica lenta. 
Finalmente, deve-se observar que devido ao emprego do SET como 
simulador de situações emergenciais, onde ocorrem alterações bruscas na topologia e 
no estado do sistema, os modelos adotados devem tornar o software robusto, isto é, 
capaz de suportar tais situações sem perda da estabilidade numérica. 
A consideração dos critérios expostos acima levou ao desenvolvimento de 
um conjunto de modelos de componentes do sistema elétrico cuja implementação no 
simulador pode ser recomendada. Muitos destes modelos já foram testados em 
simuladores de dinâmica lenta e mesmo em SETs, tendo alcançado desempenho 
aceitável, conforme descrito na bibliografia [Irving, 87].
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~ 3.1- MODELOS DOS COMPONENTES DAS UNIDADES 
GERADORAS 
Cada unidade geradora de um sistema elétrico é constituida basicamente pela máquina 
primária, pelo gerador síncrono e pelos diversos mecanismos de controle de geração, 
conforme ilustrado no diagrama da Fig.3.1. Os mecanismos de controle de geração 
têm por finalidade a manutenção do estado de equilibrio dinâmico do sistema, sendo 
sua equação fundamental baseada na segunda lei de Newton para sistemas rotativos: 
Zdto Ta=Tm-Te=J šít- (3.1) 
onde Ta é o torque acelerante, Tm é o torque mecânico entregue pela turbina, Te é o 
torque elétrico produzido pelo gerador, J é o momento de inércia do eixo da turbina e 
do gerador, expresso em Kg.m2 ou J.s2, to é a velocidade deste eixo e p é o número de 
pólos do gerador. 
Com o torque e a velocidade em valores por unidade, pode-se escrever: 
d co Tm-Te=2H-aí (32) 
sendo H a constante de inércia, definída por: 
H__1_(¿TJ‹»S2 -2 p Pb 
onde cos e Pb são os valores de base da velocidade e da potência, respectivamente. 
A equação (32) costuma ser expressa em termos das potências Pm e Pe , 
na forma mostrada abaixo, onde M = 2 H. 
dco Pm-Pe-M 
dt
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Fig.3.l - Diagrama Funcional da Unidade Geradora Conectada ao SEP 
No diagrama da Fig.3.l podemos identificar dois grupos de sistemas de 
controle. Um grupo é chamado controle primário, sendo constituido pelo sistema de 
controle da excitação e pelo sistema de controle da velocidade. Tais controles são 
automáticos e rápidos [Anderson, 73]. O sistema de controle da excitação, atuando 
na manutenção do nivel de tensão gerada, altera também o valor da potência elétrica 
gerada (Pe), enquanto o sistema regulador de velocidade controlando a velocidade 
do gerador, através da válvula de admissão de vapor ou água da turbina, altera o valor 
da potência mecânica fornecida(Pm). Desta forma, atuando na equação de oscilação 
(3'.2), os dois controles contribuem na manutenção da estabilidade do sistema . 
O outro grupo identificado na figura é chamado controle secundário, 
sendo constituido pelo controle automático de geração (CAG) e pelo controle de 
admissão de água e combustível da caldeira, no caso de unidades geradoras 
termoelétricas. Chamamos CAG ao sistema de controle que periodicamente recebe 
informações sobre o estado do sistema e envia sinais de controle à todas as unidades 
geradoras. Estes sinais são recebidos pelos mecanismos de controle das unidades, 
sendo usados, por exemplo, para regular o consumo de combustível da caldeira ou 
regular a velocidade de referência do regulador de velocidade (Fig.3.l ). Por sua 
resposta lenta, o sistema de controle secundário não pode ser ignorado em estudos de 
estabilidade dinâmica, ao passo que o sistema de controle primário, por sua resposta 
rápida, deve ser significativamente simplificado. 
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Nesta seção são apresentados modelos que podem ser adotados para 
representar os diversos elementos das unidades geradoras e são descritas as 
adaptações feitas para adequá-los à solução em dinâmica lenta e especialmente ao 
SET. 
3.1.1 - MÁQU`1NAs srNcRoNAs 
A estrutura utilizada para representar a máquina síncrona em estudos de 
estabilidade de sistemas elétricos de grande porte encontra-se bem definida, podendo 
ser visualizada na Fig. 3.2, onde de forma esquemática, representa-se a máquina 
conectada ao SEP. 
Equaçoes do 
Sistema de 
Excitação 
Equações 
Elétricas 
do Rotor 
P Equações S Algébricas E 
I do Estator V P 
Iq Equaçoes do Equações Regulador de A . 
Velocidade lã/šeâíäšas 
e da Turbina › 
i Equações Diferenciais i Equações Algébricas i 
Variáveis de Interface 
F ig.3.2 - Digrama da Máquina Síncrona e de seus controles 
Em estudos de sistema elétricos de grande 
V 
porte os enrolamentos 
estatóricos da máquina síncrona têm seus transitórios elétricos desprezados, sendo 
representados por um sistema de equações algébricas, e o rotor da máquina pode ser 
representado por um número variável de equações diferenciais de primeira ordem. 
Tais equações podem ser agrupadas em dois sistemas; um formado pelas equações 
relacionadas ao comportamento mecânico e outro formado pelas equações 
relacionadas ao comportamento elétrico da máquina.
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As equações abaixo expressam a velocidade ou do rotor da máquina em 
rad/s e o ângulo õ, em radianos elétricos, entre o sistema de coordenadas em que as 
equações são desenvolvidas e o sistema de coordenadas complexo de referência do 
sistema. 
dco nas 
Íít-'=š¶"{Pm-'Pe _D(®-C0s)} (33) 
dõ X-TG)-033 
Para máquinas síncronas costuma ser utilizado um sistema de referência 
resultante da aplicação de uma transformação de Park às grandezas do rotor e do 
estator. A escolha de um eixo de referência girante com a mesma velocidade do rotor 
elimina a dependência do tempo nos coeficientes desenvolvidos para as equações de 
tensão. A Fig.3.3 ilustra a posição relativa destes sistemas e a posição da tensão 
terminal em uma máquina i. 
/\ 
Im 
eixo D 
eixo Q - máquina i 
Vti 
õi Re
> 
Referência do sistema 
Fig.3.3 - Sistema de eixos de referência do sistema elétrico e da máquina i. 
Para a transformação de eixos de referência de uma grandeza F utiliza-se 
a transformação T empregada conforme mostrado: 
[F ‹1,q]= T [F zziml 
onde
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[F ‹1,q]= [Fê Fq]T 
[F re,im]= [Fre F1rn]T 
sendo F d , Fq , Fm e Fim as componentes de eixo direto, de eixo em quadratura, de 
eixo real e de eixo imaginário, respectivamente, da grandeza F. 
Foi escolhida a transformação ortogonal T mostrada abaixo: 
íF¿]_{-senõ cos õ Fze-1 3 5 
LFqJ_ cos õ senõ Fiml 
(`) 
sendo õ o ângulo definido na Fig.3.3. 
Para representar o comportamento elétrico do gerador foram 
desenvolvidos modelos padronizados que podem ser encontrados na literatura 
referenciados através de números. Neste trabalho é utilizada a classificação 
apresentada em [Arrilaga, 831, onde podem ser encontradas as considerações feitas 
em seus desenvolvimentos. A seguir faz-se uma breve descrição de cada modelo. 
- Modelo 1: 
É também conhecido como modelo de tensão constante em série com 
reatância transitória de eixo d (x' d). Neste modelo nenhum transitório elétrico é 
representado. As equações que o descrevem são apresentadas a seguir *1: 
Vq=E'q- fa Iq+ X'dId 
Vd=- rald- x'qIq (3.7) 
e as equações do comportamento mecânico (3.3) e (3.4). 
ø Modelo 2: 
Neste modelo é representado o efeito transitório da variação do fluxo no 
eixo d através da inclusão de uma equação diferencial para a tensão induzida no eixo 
q. O conjunto de equações que o descrevem é: 
Vq = E'q -ra Iq +x'd Id (3.8) 
1As equações apresentadas neste trabalho foram desenvolvidas considerando-se o eixo direto 
adiantado 90° em relação ao eixo em quadratura.
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vd = -ra rd -x'q iq (39) 
dE' Efd _ E Efd + (Xd -X'd) Id _ E' q = 
_ 
q = 
, 
q (3.1o) 
dt 'c do r da 
o Modelo 3: 
No modelo 3 são representados os efeitos transitórios do rotor nos eixos d 
e q, requerendo assim duas equações diferenciais para as tensões induzidas no eixo q 
e d. O conjunto de equações elétricas utilizado nesta representação é mostrado a 
seguir: 
Vq=E'q- f,,1q+ x'd1d (311) 
V¿=E'd- 1'aI¿- X'q Iq (312) 
dE.q Efd _' Eq Efd + (Xd *X'd') Id _ Eiq = 
I 
= 
I 
(3.13) 
dt Í do 'C do 
dE' E -(X -X' )I -Eh fiddz _d z Q É Q (3.14) 
Í Tao Tao 
o Modelo 4: 
Neste modelo são representados os efeitos transitórios do rotor no eixo d e 
os efeitos subtransitórios de eixo d e q. Além das equações algébricas para o estator, 
utiliza-se três equações diferenciais : 
Vq = E"q - ra Ig + x"d1d (315) 
Vd = - fará - ×"q1q (3.1ó) 
d E'q _ Efd _ Eq _ Efd +(Xd “X'd) Id -Eiq 
dt 
_ 
T.do 
_ 
T'do
i
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dE||q _ E|q+ (xld _xud) Id _E||qf 3 
dt 
_ N 
Tudo ( 
i ) 
d End = _(Xq 
__ Xufi) Iq _ End 
dt 'C do 
ø Modelo 5: 
Este modelo requer a utilização de quatro equações diferenciais para 
representar os efeitos transitórios e subtransitórios dos eixos d e q. Estas equações 
estão mostradas abaixo: 
Vq = E"q - ra Iq + x"¿ Id (320) 
Vd =E"d- ra Id - X" 1 3.21) fl fl 
dE'q Efd _ Eq Efd + (Xd -'X'd) I¿ -' Eiq 
dt 'tido 1 do 
and _ Ed _ -‹xq-×'q>1q-Em 
dt 'cido Ildo 
(323) 
d Eflq Eiq + _xl\d) __ Eliq 
dt II 
= (3 24) 
T do 
dE"‹1 z *X3 ` x"<1)Iq “E” <3.zs› 
dt Tudo 
O modelo 1, ou clássico, possui as vantagens de requerer uma quantidade 
mínima de equações e dados da máquina. No entanto, em estudos de estabilidade 
dinâmica sua utilização não é aconselhada, pois um maior detalhamento da máquina é 
necessário [Adibi, 74]. 
A inclusão de constantes de tempo pequenas nos modelos subtransitórios 
(mod-4 e mod-5) os torna inadequados para estudos de dinâmica lenta.
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Desta forma, dentre os cinco modelos apresentados, aqueles com 
representação dos efeitos transitórios (modelo 2 e modelo 3) são os mais adequados à 
simulação da dinâmica lenta. Devido ao compromisso com ya velocidade de 
processamento, o modelo 2, por necessitar de um número menor de equações 
diferenciais, e consequentemente, menor tempo de processamento, mostra-se o mais 
atrativo para implementação no SET. 
A representação da máquina síncrona em simuladores de dinâmica lenta, 
devido à necessidade de evidenciar fenômenos com evolução bastante lenta, pode 
requerer considerações adicionais àquelas realizadas no desenvolvimento dos modelos 
padronizados descritos acima. Em [Irving, 87] é proposto um modelo de gerador 
desenvolvido especialmente para simuladores em tempo real. Faz-se a seguir uma 
análise mais detalhada deste modelo. 
Parte-se das seguintes considerações: 
- A velocidade da máquina é próxima a velocidade síncrona. 
ø Os efeitos subtransitórios são desprezados, isto é, não são considerados 
os enrolamentos amortecedores, sendo seu efeito representado através de um 
coeficiente D na equação de torque acelerante. 
ID = O 
IQ = O 
ø A tensão induzida no estator devido a variação temporal do campo é 
desprezada. 
id=0 
iq=O 
- Os efeitos transitórios dos eixos d e q não são considerados. 
x'd = xd 
x'q = xq 
- A indução de corrente no núcleo rotórico não é considerada, reduzindo 
a representação do rotor a um circuito de campo no eixo d.
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' 
Aplicando estas considerações às equações de tensão e fluxo mostradas 
abaixo, 
V, z-f1,_ “qnd 
vqz-f1q+ mid-iq 
Vf = r If - Ã. f 
O = -rD ID - XD 
O = -ID ID - 7i.1) 
onde, 
?»¿=L¿Id+LAD ID+LAD If 
?tq= LqIq+LAQ IQ 
?»D=LADID+LADIf +LDID 
?tQ=LAQ IQ +LQ IQ 
7~r=LfÍf+LAD Ia *LAB ID 
e utilizando a definição de E, sendo E a tensão induzida no estator equivalente à 
corrente
E 
de campo if [Anderson, 77]: 
E = If ou L AD 
tem-se : 
lí§l=l;; ~fflí§l+lil 
Vf 2 ff If +}\.f 
onde: 
af =Lf1'f+LAD1;, (328) 
O termo L AD Id representa a tensão induzida no enrolamento de campo devido a 
variação do fluxo mútuo entre o campo e o eixo direto do estator. A variação de id é
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considerada muito pequena, por ter-se suposto que a operação da máquina é próxima 
às condições de regime permanente e pode-se desprezar o termo correspondente. A 
equação (3.28) fica: 
vf = ff If + Lf r} (329) 
De acordo com [Anderson, 77], Efd é a tensão induzida no estator 
equiiifñalente à tensão aplicada ao campo, sendo definida por Efd = (Vf L AD) / 3 rf e 
'c'do é a constante de tempo do enrolamento de campo definida por 1:'do = L AD/ rf. 
Substituindo-se estas definições em (3.29) tem-se: 
dE 
Efd= Tldo _'d? 'i' E 
ga? 
= -~ (3 .3 1)
0 
A expressão para Pe é obtida a partir da equação : 
Pe = Id Vd + Id Vd (332) 
onde, com a substituição das equações algébricas para Vd e Vd (eq.(3.26)) obtêm-se: 
Pd=-r Id2-r Id2+(xd-xd)Id Id+E Id (3.33) 
Com a substituição da expressão acima na expressão para a velocidade 
(3.3) obtêm-se um sistema de três equações diferenciais com cinco variáveis: co, õ, E, 
Id e Id. Isto indica a necessidade de expressões para Id e Id para que o sistema possa 
ser solucionado. Aplicando-se a transformação de eixos de referência definida em 
(3.5) às equações de tensão (3.26) e explicitando-se Id e Id obtêm-se: 
Í-Id 
_ 1 
Í 
ur Xdl Í--senô cos õ 
(3 34) 
[IQ ¡2 _.. xd xd _.xd -ri I_ cos õ sen õ V
'
< 
â'
R 
L___.i._.J+ I__"_l 
(11
o 
Ií.__l
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Ou 
Id = r(Vm sen õ - Vim cos ô) + xii (Vm cos õ +Vim sen õ)+ xq E] 
r +xd xq 
(335)
C 
Iii = r(-Vie cos õ-Vim senõ - E)+ xd (Vm senõ -Vim cos õ)] 
r +xdxq 
(3 36) 
Assim, o modelo completo para o gerador proposto em [Irving, 87] será: 
CÍCD (Ds 2 2 
-(K-=í_-Í' Pm +1' Id +1' Iq +(Xq-X¿)Id Iq- Elq- D(C0-(Ds) i (337) 
dõ 
-d-t-=co-ms (338) 
_(_1_FÍ = E (339) 
dt 'c'do 
Id = -5--1--[r(Vm senõ- Vim cos õ)+ xii (Vie cos õ +Vim senõ + E)] (3.40) 
Í +Xd Xq
`
1 
Iii = Tim-Vm cos õ -Vim sen õ - E )+ xd( Vm sen 5 -Vim cos 6)] 
I' +Xd Xq 
(341) 
Nas equações acima, as variáveis Pm e Em referem-se à turbina e ao 
regulador de tensão, respectivamente, e suas expressões dependerão dos modelos 
adotados para estes elementos.
3 1
3.1.2 - SISTEMAS DE EXCITAÇÃO 
A configuração básica do sistema de excitação é ilustrada na Fig.3.4, onde 
estão representados a excitatriz, seu regulador de tensão e o estabilizador do sistema 
de excitação. Os sinais Vs e Vref correspondem -à saida do estabilizador do sistema de 
potência e ao sinal de referência de tensão, respectivamente. 
Vs › 
`i 
Regulador de 
Vre . Tensão da EFD 
Excitatliz
` 
Estabilizador 
do Sistema 
de Excitação 
Fig.3.4 - Diagrama funcional do sistema de controle de excitação 
A excitatriz é geralmente representada por uma constante de tempo e um 
ganho na forma 1/ (K + sT). Em [IEEE CR, 81] é indicado 0. 15s como valor máximo 
para as constantes de tempo da excitatriz e os valores apresentados para o coeficiente 
de ganho variam de 0.1 a 1.0, de acordo com o tipo de equipamento utilizado. A 
comparação destes valores com as demais constantes de tempo e ganhos do sistema 
faz com que a excitatriz normalmente não seja incluida em simulações dinâmicas. O 
regulador de tensão da excitatriz é representado em estudos de estabilidade por uma 
função de transferência do tipo K/ (1+sT), sendo que a constante de tempo T é 
pequena, não ultrapassando 0.02s, e o ganho K tem valores elevados visando a 
diminuição do erro estático. Assim, o regulador de tensão da excitatriz será 
representado apenas por seu ganho K. 
A utilização do estabilizador da malha de excitação, conforme descrito em 
[Anderson, 77] visa melhorar as condições de estabilidade do sistema, permitindo a 
utilização de ganhos maiores no regulador de velocidade. A representação do
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estabilizador em simulação de sistemas de sistemas de grande porte não é usual, não 
tendo sido incluida neste trabalho. Caso haja interesse em incluí-lo na formulação do 
sistema de excitação, sua função de tranferência, normalmente da forma 
sKf/ (1+ sTf), poderá ser acoplada à função de transferência do regulador de tensão, 
formando um novo modelo de sistema de excitação.
V 
Após as considerações expostas acima, o sistema de excitação será 
representado conforme figura abaixo (Fig.3.5): 
Vr máx 
Vref + AV Y EFD° 
vt Vr mín 
F ig.3_5 - Modelo simplificado do sistema de controle da excitação 
À saida do regulador foi acoplado um limitador do tipo "windup", 
conforme proposto em [Irving, 87]. As equações para este modelo são: 
Y=Ka(Vref-Vt) 
Efd = Y para Vmín < Y < Vmáx 
Efd = Vmín para Y < Vmín 
Efd = Vmáx para Y > Vmáx (3.42) 
O valor de Vrcf para cada sistema de excitação deverá ser calculado 
através das condições de regime permanente, conforme a equação abaixo, sendo Efdrp 
calculado a partir das condições de regime permanente do gerador. 
Efd 
Vref = Ê + Vt IP 
3.1.3 - REGULADQRES DE VELOCIDADE 
A finalidade do sistema regulador de velocidade é manter constante a 
velocidade do gerador atuando sobre o fluxo de vapor entregue à turbina, no caso de
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unidades geradoras térmicas, ou sobre o fluxo de água, no caso de unidades 
hidráulicas e consequentemente, atuando sobre a potência mecânica de entrada do 
gerador. Sua configuração típica, conforme mostrado na Fig.3.6, consiste de um 
transdutor de velocidade, um mecanismo de controle da abertura das válvulas e de 
válvulas controladas. 
Vs ` 
Comparador Válvulas AP 
Servomotor 
de velocidades Controladas 
Q . 
Sensor de 
velocidade 
Fig.3.6 - Diagrama funcional do sistema de controle da velocidade 
O sinal de referência Vs provém do CAG e o sinal de saída AP indica a 
variação da pressão na entrada da turbina devido a variação nas posições das válvulas 
de admissão de vapor. 
Parâmetros típicos para os diversos componentes são encontrados em 
[IEEE CR, 73], onde são propostos dois modelos de regulador de velocidade, sendo 
um para unidades geradoras hidroelétricas G5 ig. 3.7 a) e outro para unidades geradoras 
termoelétricas( Fig. 3.7b). 
Pref 
+ PU Pmáx 
Aco K (1 + sT2) _ 1 _/" 1 _/' >PGv 
1 + sT1 AP T3 s 
- PD P ' mm 
Fig. 3.7a - Modelo de regulador de velocidade de unidades geradoras hidroelétricas 
re 
. P + 
Am K( 1 + sT2) AP J' gov 
(1 + STl)(l+sT3) _ 
Fig. 3.7b - Modelo de regulador de velocidade de unidades geradoras termoelétricas
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O ganho K é igual ao inverso da regulação de velocidade R 
(R = A co/A P) e seu valor típico é 0.06 pu s/rad [Irving, 87]. Para reguladores de 
velocidade sem realimentação de aceleração as constantes de tempo T1 e T2 são 
nulas. A constante de tempo T3, introduzida para representar o mecanismo do 
servomotor, tem valor médio de 0.55 para unidades geradoras hidroelétricas e 0.ls 
para unidades geradoras termoelétricas. Os modelos simpliñcados de reguladores de 
velocidade são apresentados abaixo (Fig. 3.8a e Fig. 3.8b) : _ 
Pref 
' 
Pmax+ 
AP 1+sTrv 
V 
V Pmín
_ 
Fig. 3.8a - Modelo simpliñcado do regulador de velocidade da unidade geradora 
termoelétrica 
Pref 
. Pmáx 
AQ K _ kg* PGV 
M» f > 
Pmm 
Fig. 3.8b - Modelo simplificado do regulador de velocidade da unidade geradora 
hidroelétrica 
onde T1-v = T3. As equações para o modelo de sistema de regulação de velocidade das 
unidades termoelétricas apresentado na Fig. 3.8a são: 
Aco=co -ms (3.44) 
A P = Pref - K Aco (3.45) 
ipi = ipi (345) 
dt TW 
e para o modelo da Fig. 3.8b são: 
Aco =oa- nas (3.47)
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-<1;^.?l=š¶)_f_^1'Ê_'~ ~_ (348) 
dt T IV 
PGV = Pzef - AP (2-49) 
3.1.4 - TURBINAS HIDRÁULICAS 
1» 
Para representação de turbinas hidráulicas foi adotado o modelo proposto 
em [IEEE CR, 73], ilustrado abaixo (Fig. 3.9). Este modelo, embora bastante 
simplificado, oferece precisão suficiente para estudos de estabilidade, sendo 
amplamente utilizado em programas de simulação de sistemas de potência. 
Pcomp 1 - sTw >Pm 
1 + 0.55 T ` 
Fig. 3.9 - Modelo simplificado da turbina hidráulica 
A constante de tempo TW, chamada constante de tempo da água, está relacionada ao 
tempo necessário para acelerar a água na tubulação. Seu valor pode calculado 
conforme descrito no apêndice II de [IEEE CR, 73]. A equação para a turbina 
hidráulica, empregando o modelo acima, será: _ 
' d Pcomp 
d Pm _ Pcomp 
_ 
dt 
_ Pm 
(3 51) 
dt 0.5 TW ' 
Na equação acima Pcomp refere-se ao sinal de saída do compensador do 
regulador de velocidade. Este compensador é empregado para reduzir o ganho da 
regulação de velocidade em altas freqüências e com isto tornar o comportamento da 
turbina hidráulica menos oscilatório. O modelo da turbina hidráulica com o 
compensador associado tradicionalmente usado é mostrado na Fig. 3.10, onde Tr é a
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constante de tempo, R é a regulação ( normalmente entre 4% e 5%) e r é chamado 
estatismo transitório. 
PGV 1+ s Tr Pcomp 1 - s Tw Prx> 
1+ s_rTr 1+ 0.5 5 T
` 
Fig. 3.10 - Conjunto compensador - turbina hidráulica 
Para Tr pode-se usar a aproximação usual: Tr = 6 TW. 
. . , . , TW O valor do estatismo transitorio r e calculado por r = 2,5-kz. 
3.1.5 - TURBINAS TÉRMICAS 
O modelo adotado para representar as turbinas térmicas é 0 IEEE- TipoB, 
apresentado em [[EEE, 73] e reproduzido na Fig. 3.11. Este modelo representa uma 
turbina com três estágios, armazenamento de vapor antes do estágio de alta pressão, 
reaquecimento simples e injeção direta de vapor no estágio de baixa pressão. 
Armaze- 
namemo ....................................................................................................... _. 
de vapor 
Estágio de Estágio de Estágio de 
Alta Pressão Pressão Baixa Pressão 
Intermediária 
O O ) 
PmE 
PGV 1 1 1 
1i+sT¢h 1+sTrn 1+sT¢‹› 
Fig. 3.11 - Diagrama funcional e modelo da turbina térmica
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Na figura acima, as constantes de tempo Tch, Tm e TCO representam 
atrasos devido ao armazenamento, reaquecimento e injeção de vapor, 
respectivamente. As constantes FHP, FH, e Fu, são proporcionais às frações de torque 
produzido em cada estágio, devendo portanto obedecer a expressão 
FHP +F¡P +FLP =1 (352) 
As equações que descrevem o comportamento deste modelo são: 
d PHP FGV `  PHP (353) 
dt Tch 
ÍLPÂ z PLP;°Ãl_'L (3 54) 
dt Trh
' 
Ê__Pi = ii (3 5 5) 
dt Tco
' 
Pm = + + PLPFLP 
3.1.6 - CALDEIRAS 
A necessidade de estudar o comportamento do sistema elétrico sujeito à 
grandes perturbações, com oscilações que persistem por vários minutos, fez crescer o 
interesse por simulações de dinâmica lenta e, consequentemente, pela representação 
de dispositivos com comportamento dinâmico lento. Dentre estes dispositivos, 
destaca-se o sistema de geração de vapor. Os modelos de sistema de geração de vapor 
desenvolvidos originalmente pela industria são constituídos por dezenas de equações 
diferenciais que permitem a observação de diversas variáveis internas da caldeira. 
Estes modelos, embora ofereçam bastante precisão e tenham sido plenamente 
validados, não adaptam-se a estudos de sistemas de potência, onde um grande número 
de unidades geradoras deve ser estudado simultaneamente. Surgiram, assim, modelos 
simplificados, onde apenas as principais variáveis são consideradas e grande número
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das variáveis internas e não linearidades são desprezadas. Os modelos desenvolvidos 
para simulação em dinâmica lenta devem ainda sofrer simplificações adicionais para 
que possam ser utilizados em simuladores em tempo real. Sendo a modelagem de 
caldeiras em simulações em tempo real um trabalho bastante recente, não existem 
modelos definitivamente aceitos para sua representação. A seguir é feita uma breve 
descrição do processo de geração de vapor e de dois modelos propostos na 
bibliografia. 
Genericamente pode-se representar o processo de geração de vapor pelo 
diagrama da Fig. 3.12, sendo seus principais subsistemas e variáveis de interesse 
especificados a seguir: 
Controle Caldeira Válvula de . da Caldeira Admissão de Turbina 
............................................. ........................................... Vapør 
Superaquecedor W ® 
PD Pr 
I PDT I 
Fig. 3.12 - Diagrama do processo de geração de vapor 
A - Controle da admissão de água e combustível; 
B - Admissão e queima de combustível, admissão de água e tranferência de calor à 
agua; 
C - Geração de vapor; 
D - Armazenamento de vapor na caldeira; 
Fs - Função de controle do sistema água-combustível; 
Cf - Taxa de queima de combustível. 
mw - Fluxo virtual de vapor gerado; 
ms - Fluxo de vapor caldeira-turbina; 
PD - Pressão do vapor na saída da caldeira; 
PT - Pressão do vapor na válvula de entrada da turbina; 
PDT - Queda de pressão no superaquecedor;
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O comportamento deste sistema pode ser descrito através das variações 
nas pressoes e nos fluxos nos locais especificados. Desta forma, pode-se estabelecer 
- Um sistema de controle (PID, PI, PD ou outro) atua de admissão de 
combustível e água, sendo responsável pela manutenção da pressão 
interna de vapor na caldeira; 
- A queima do combustível é representada por uma função exponencial 
e uma constante de tempo (Tv) representa o atraso na admissão do 
mesmo; 
o Uma constante de tempo TW ( 5 a 7s) é introduzida devido ao tempo 
necessário à transmissão de calor da parede do tubo à. película de água; 
o O fluxo virtual mw difere do fluxo de vapor gerado ms pelo 
armazenamento de vapor na caldeira e uma constante de tempo ( Cb ) 
representa o atraso introduzido por este armazenamento:
1 PcD_šEš¢m~-nm) (asn 
0 A pressão na válvula de controle (PT) sofre uma queda em relação à 
pressão na saída da caldeira devido ao atrito nas tubulações dos 
superaquecedores. Esta queda de pressão é proporcional ao quadrado do 
fluxo de vapor ms. Assim, 
PT=PD-PDT (3.58)
e 
PDT=Km# Gsm 
Na equação acima (3.59), K é o coeficiente de atrito, devendo ser 
calculado em função do tamanho da tubulação do superaquecedor. 
0 O controle do fluxo de vapor gerado é realizado pela válvula de 
controle VT. A abertura desta válvula ocorre em degraus, podendo ser 
representada pela variação em uma constante KV. As variações em KV
40
4.¿,.. 
são controladas pelo sistema regulador de velocidade, conforme indicado 
na Fig. 2.6. 
ms = Kv PT (3.60) 
De acordo com as definições acima o seguinte diagrama pode ser 
desenvolvido para descrever o processo: 
-S I 
1 + STV W 1 
Pref . . . __ + + sCb P + _
1+
+
I
o
â ÉEÍ ó 
fz
É
< 
Fig. 3.13 - Modelo do sistema de geração de vapor 
Este modelo, conforme citado em [Kola, 89] apresenta um erro de 2% em 
relação ao processo real. A partir dele diversas simplificações foram feitas, dando 
origem a diversos modelos encontrados em [Anderson, 73], [Kola, 89] , [Irving, 87] 
e [EPRI, 851. 
Em [Irving, 87] é sugerido o modelo conhecido como "modelo deMello, 
Mills e B'Rells", também apresentado em [Anderson, 73]. A seguir faz-se uma breve 
descrição deste modelo. O diagrama de blocos equivalente é apresentado na Fig. 3.14, 
abaixo.
4 1
*php %<Fref 
- PDTO Q php + 
e`* ' 
1 em ' É ~ Pre Cf 1 + sTv Sf ws s C 
H + Estágio de + . alta pressã 
Pgv o . | nn . Php 
Fig. 3.14 - Modelo deMello para a geração de vapor 
O modelo de controle de geração de vapor acima, bastante simplificado, 
adapta-se à. representação de caldeiras do tipo tambor ( drum type), onde a dinâmica 
de admissão de água pode ser desprezada. A queda de pressão no superaquecedor 
(PDT) é suposta linear. A diferença entre o fluxo de saida da caldeira e o fluxo de 
entrada na turbina não é considerada ( Ws = Wt ) e o retardo no fluxo de vapor pelo 
superaquecedor também é desprezado. A pressão na saída da caldeira PD é utilizada 
diretamente como sinal regulador da entrada de vapor na turbina. De acordo com 
estas considerações, pode-se escrever o seguinte conjunto de equações para o modelo: 
dg = Ê-f-íälfg (361) 
Aphp = Php - Pref (3.62) 
APT= APD- K2 Aphp (3.63) 
e para a turbina témica, considerando o sinal de variação de pressão enviado pela 
caldeira: 
‹1PHP PGV- K1A1>D- PHP = 3 . 64 
dt Tsh ( ) 
O sistema PID e o sistema de combustível mostrados na Fig. 3.14 podem 
ser expandidos na Fig. 3.15 a seguir.
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QP QPR 1+sTb QBC 1+sTa QCD Td 
QFD 
1 
QFS 
~s .___ K1 
s 1+sTa' 1+5Tv 
sendo descritos pelas expressões seguintes: 
Ta' == Ta/ 10 
APR = K1 APT 
if_9Ê_=ApRTb SLAÊÊ 
dz dt 
ó A co __ A Bc + Tz(‹1 A Bc/âú)- A cn 
dt 
__ 
Ta' 
AFD = AcD(t_Td) 
- AF 6,5, 
dt » Tv 
sendo: « 
Kl = Ganho do controlador; 
K2 = Fator proporcional a queda de pressão no superaquecedor; 
Ta, Tb = Constantes de tempo do controlador; 
Td = Atraso na queima do combustível; ` 
Tv = Constante de tempo da admissão do combustivel; 
Cb = Constante de tempo do armazenamento de vapor na caldeira; 
l 
As equações acima, para o controle de vapor da caldeira, por 
representarem fenômenos com comportamento dinâmico muito lento em relação aos 
demais, podem ser solucionadas independentemente das demais equações, reduzindo 
a dimensão da matriz jacobiana, e podem ainda ser solucionadas através do método de 
Euler, reduzindo o esforço computacional [ Irving, 87]. Este tipo de simplificação 
facilita a representação do atraso na queima do combustível e'STd. 
» Caso as equações do controle sejam incluidas no jacobiano da unidade 
geradora, emprega-se outra representação do atraso. Esta representação é proposta em 
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[EPRI, 85], sendo a função exponencial expandida na série mostrada abaixo, o que 
permite o desenvolvimento do diagrama de blocos da Fig. 3.16. 
_ 2Td2 3T 3 
e “dz 1-sTà+Ê-2-1--ST?-+... (3.óõ) 
+ 
sf 
+ õ/ Ta _2 
+ ó/ Ta + S Td
1
S 
Fig.3. 16 - Diagrama de blocos para representação do atraso e'STd 
3 .2 - MODELOS DOS COIVIPONENTES DA REDE ELÉTRICA 
Esta seção apresenta modelos para os principais elementos da rede 
elétrica, que são: linhas de transmissão, transformadores, compensadores estáticos de 
reativo e cargas. Todos os elementos da rede elétrica, por possuírem comportamento 
dinâmico muito rápido para ser modelado em um estudo de dinâmica lenta, são 
descritos por equações algébricas, considerando-se que eles passam diretamente de 
um estado de regime para outro. Neste trabalho não é considerado o comportamento 
dinâmico de relés, compensadores de reativo e da carga.
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3.2.1- LINHAS DE TRANsM1ssÃo 
A linha de transmissão real apresenta resistência, indutãncia, capacitância 
e reatância de dispersão, distribuidos ao longo de toda sua extensão. A maneira de 
representar tais grandezas varia com o comprimento da linha e a precisão desejada no 
cálculo. Para o simulador adotou-se o modelo com parâmetros concentrados e 
configuração 1:, conforme ilustrado na Fig. 3.17. Este modelo é utilizado na 
representação de linhas médias mas pode ser empregado no simulador para 
representar linhas longas, pois apenas as grandezas nos terminais das linhas, isto é, 
nas barras, são calculadas. 
barrai r X barra j 
ij ij 
Í Í 
Fig. 3.17 - Modelo para a rede elétrica 
Para o circuito 11 ilustrado tem-se: 
rij + jxíj = Zij (3.67) 
_-_1__=si zsj (sós) 
2 5 cosci 
sendo: 
Zij - impedância série e 
Si = Sj - susceptância paralela 
A variação dos parâmetros da linha com a variação da freqüência pode ser 
considerada, sendo expressa por:
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,, fi + f 
ref
f 
s. =s. =s¡°Ê-fi (370) 1 _] 
sendo ' 
f ¡ o valor da.freqüência na barra i 
f 
¡ o valor da freqüência na barra j 
f ,ef o valor da freqüência de refêrencia 
3.2.2 - COMPENSADORES ESTÁTICOS DE REATIVO 
Os compensadores estáticos' de reativos visam a regulação da potência 
reativa e a melhoria do fator de potência do sistema elétrico, sendo constituídos por 
reatãncias e capacitâncias instalados em centros de carga ou em linhas de transmissão. 
Sua configuração é ilustrada abaixo (Fig. 3.18) e suas admitâncias e potências 
reativas, considerando-se o efeito da variação da freqüência, são expressas por: 
Ye : Bo}i . (371) 
ref 
S v_.. N 
._-
Ó ,..'T"› 
=- -Êi (172) 
QC = Yc |v;|2 (172) 
Q1=Y1lVil2 em 
sendo Bo e XO os valores das reatâncias calculados com f = fr¢f_
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barra i
1 ___ Xo 
Bo
I 
Fig 3.18 - Modelo do compensador estático de reativo 
3 2.3 - TRANSFORMADORES 
Para o transformador adotou-se o modelo ilustrado na Fig. 3.19, onde um 
transformador ideal é associado em série à admitância equivalente do transformador 
real. A reatância de magnetização e as susceptâncias capacitivas são desprezadas. É 
considerado a existência de um defasador, representado através de uma relação de 
espiras complexa, e de um variador de taps, representado pela relação de espiras 
variável tk. A dinâmica deste sistema variador de taps e defasador não é considerada; 
as alterações devem ser calculadas em módulos independentes e o valor da relação de 
espiras tk 43 permanece constante durante o ciclo de solução. 
fl‹L¢_ 
P-Ê 
barrai barraj 
Fig 3. 19 - Modelo do transformador com defasador e variador de taps 
A reatância equivalente Yk é dada por: 
1 rk xk Y1<= , = +' =G1<+'B1< 3.74 rk+JXk r1<2+x1<2 Jr1<2+×1<2 J ( ) 
Convencionalmente considera-se que a tensão de saída j possui 
defasarnento cb da tensão de entrada i. As expressões desenvolvidas a seguir
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consideram a barra i como referência de tensão, conforme ilustrado na ñgura abaixo 
(Fig. 3.20 ). 
Ii { -à Yk Ij _> > é_. 
/\ 
vi V' vj 
Fig. 3.20 - Modelo do transformador com defasador e variador de taps visto do lado i 
De acordo com as convenções adotadas pode-se escrever: 
Xi _ 1 
V' tk‹Í›
e 
Vi Ii* = V' I' 
Ii ~ _ = tk _ 
I' 
¢ ' 
As equações acima evidenciam que o transformador com defasador 
possui relações de espiras diferentes para tensão e corrente, o que indica a não- 
simetria da matriz de admitâncias.
i 
A seguir são desenvolvidas expressões para as admitâncias equivalentes 
do transformador. 
I' = ( V' - Vi ) Yk 
1i=ú<-‹í› 1'= az-‹13(viú<q3-v¡)Yk 
1í=t1<2 Yk vi _ tk-«B Yk vj 
1j=(vj -v')Y1<=(vj -vi z1<<í›)Y1< 
ij =-t1<-43 Yk v¡+Y1<vj 
Escrevendo as equações acima sob a forma matricial têm-se: 
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~.
W 
V M Yk -fl< -ãf/J 
(3 vs) 
LIJJ 
Ltkã Yk Yk 
Vji
H 
Expandindo-se a equação acima em termos reais e imaginários: 
Yià = tkz Yk 
Yjj = Yk 
Yíj =Y1< ú<<í› =(- G1<ikz0s¢+B1<ú<sen¢)+j (G1<i1<szn¢+B1<i1<z‹›s¢) 
Yji = -Yk tkcb = (_-Bk tk cos d) -Bk tk sen da )-j (Gk tk sen ‹1› - Bk tk cos da) (3.76) 
Ao ser exercido controle sobre o defasador ou sobre o variador de taps, os novos 
valores de tk e d>k serão: 
tk = tkamefmf + Ck( VieSP°°Ífi°ad° - Vi) (3.77) 
¢1< = ¢1<ameri‹›r + D1<( Pie-°»P¢¢ifi¢=1<1° - Pi) - (378) 
sendo Vi e Pi os valores de tensão e potência na barra i e Ck e Dk fatores de ganho. 
3.2.4- CARGAS 
O modelo de carga utilizado neste trabalho emprega a formulação 
exponencial, sendo considerada a variação da potência consumida pela carga com a 
variação da tensão e da freqüência na barra a ela coneciada. Considerando-se apenas o 
efeito da variação da tensão sobre a potência consumida pela carga, têm-se: 
I1 ITI 
S1 = Po(|"\%) +Â <lo£|"|\',\;_I|) (3-79) 
onde os coeficientes n e m especificam o tipo de carga. Se n = m = O a equação acima 
refere-se a cargas de potência constante; com n = m = 1 representa-se cargas com 
corrente constante, e para n = m = 2 a carga é do tipo impedância constante. 
Usualmente uma barra alimenta cargas de tipos diversos, o que pode ser expresso por: 
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S13 = 
_ 
[Poi~(%üní+l Qoi (3.80) ZM* 
sendo k o número de tipos de cargas conectadas à barra j. 
A representação mais simples da carga é pelo modelo de impedância 
constante, sendo um modelo ideal, sob o ponto de vista computacional, ' para 
representar cargas próximas a pontos de curto-circuito ou barras onde a tensão esteja 
muito abaixo do valor especificado. Isto porque a linearidade tensão-corrente deste 
modelo facilita a convergência dos métodos de solução. 
Além da variação com o módulo da tensão, o efeito da variação da 
potência consumida pela carga com a variação da freqüência deve ser considerado. 
A equação ( 3.80) é reescrita da seguinte forma: 
ni mí 
. |V| 51: Por +fp1 (f°fzef)+J (1 oiím +fqâ (f"frzf) (3-31) ZM* I'_'_i"'| LÊ 
_<_ 
onde f Pi = -É-Íçl e f qi = -É-Ê-1 são coeficientes obtidos junto a empresas de energia 
1 1 
elétrica. Na presente implementação, este efeito não está sendo considerado. 
O comportamento dinâmico da carga, embora seja um fenômeno .com 
dinâmica lenta e efeito significativo no sistema, também não é considerado nesta fase 
de estudo do simulador. 
CONCLUSÃO 
Neste capítulo foram apresentados modelos para representar o 
comportamento em dinâmica lenta de diversos componentes do sistema elétrico. 
Ao contrário do que ocorre com a análise transitória, os modelos 
utilizados em dinâmica lenta e especialmente em simulações em tempo real não estao
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nf 
completamente defmidos. Os modelos propostos neste trabalho, embora coerentes 
(em relação à freqüência dos fenômenos observados), necessitam ainda de testes mais 
profundos para que possam ser implementados em uma versão definitiva do 
simulador. O artigo sobre modelagem de caldeiras utilizado neste trabalho ([Kola, 89 
]) oferece um exemplo de estudo comparativo de modelos. Utilizando como 
referência um modelo já validado (cujo erro em relação ao fenomêno real é 
conhecido), outros modelos são simulados e a comparação da precisão e da 
velocidade entre eles pode ser estabelecida. Mesmo com procedimentos bem 
definidos, a análise, a validação, e por fim, a decisão de implementação definitiva de 
um modelo é um processo longo e complexo. 
,_ 
Neste processo de modelagem verifica-se mais uma vez a necessidade de 
uma estrutura computacional flexível, onde a implementaçãoide novos modelos possa 
ser feita com rapidez e sem alteração do código desenvolvido. Esta é a proposta da 
estrutura apresentada no capítulo 5 desta monografia.
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CAPÍTULO IV 
DEFINIÇÃO MATEMÁTICA DA S1MULAÇÃo Do 
SISTEMA ELÉTR1co DE POTÊNCIA 
INTRODUÇÃO 
Neste capítulo defme-se o problema da simulação dinâmica do sistema 
elétrico, apresenta-se a estrutura das equações que o descrevem e discute-se os 
métodos de solução utilizados.
, 
Na escolha dos métodos de solução devem ser considerados os requisitos 
do SET descritos no capítulo anterior, sendo que os mais signiñcativos para a 
escolha dos métodos numéricos são expostos a seguir: V 
0 Operação em tempo real: A operação em tempo real determina um 
compromisso com a alta velocidade de processamento, o que em termos numéricos, 
representa aiutilização de um grande passo de integração e de métodos que suportem 
este passo sem comprometimento da estabilidade numérica. 
0 Robustez: A robustez numérica refere-se à capacidade do simulador 
suportar grandes distúrbios mantendo a estabilidade dos métodos de integração e a 
convergência dos processos íterativos. 
v Economia de armazenamento computacional: Pela grande dimensão 
dos sistemas elétricos reais e consequentemente dosfsistemas de equações que os
modelam, técnicas que permitam minimizar o armazenamento de dados devem ser 
consideradas. 
0 Facilidade de manutenção: A manutenção do software é facilitada 
quando é possível a utilização de bibliotecas matemáticas comerciais ou não, que 
tenham sido plenamente testadas. 
A consideração destes requisitos levou ao estabelecimento de métodos 
que foram implementados na versão do simulador desenvolvida neste trabalho, sendo 
expostos a seguir. - 
4.1- DEFINIÇÃO DA SIMULAÇÃO D1NÃM1cA E ESTRUTURA 
DAS EQUAÇÕES Do SEP 
A simulação numérica do comportamento dinâmico do sistema elétrico 
consiste na solução de um conjunto de equações em cada instante de tempo, obtendo- 
se a evolução temporal das variáveis consideradas nos modelos. Os modelos 
genéricos do sistema de potência apresentados a seguir são o resultado da união dos 
modelos dos diversos componentes do sistema apresentados no capítulo 3. 
O modelo completo do sistema elétrico de potência é estabelecido por um 
sistema de equações diferenciais de primeira ordem e um sistema de equações 
algébricas não-lineares com a forma mostrada abaixo: 
d x ir-H 4.1 
G(x,v)=O (4.2) 
sendo x o vetor das variáveis deestado, v o vetor das variáveis algébricas, H o 
conjunto das funções que definem as equações diferenciais e G o conjunto das 
funções que defmem as equações algébricas.
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i O sistema (4.l) é formado pelas equações diferenciais dos componentes 
do sistema elétrico que tem seu comportamento dinâmico representado. Sua estrutura 
é: 
d x -Cí=H(_x,v)=Ax+Bu (43) 
onde u representa um subconjunto das variáveis algébricas presentes nas equações 
diferenciais, cuja forma geral é mostrada na eq. (4.4). O sistema (4.3) não é linear. 
Sendo a rede representada por equações algébricas, a matriz A é quadrada, esparsa e 
sua estrutura é blocada, onde cada bloco corresponde ao conjunto de equações 
diferenciais dos elementos conectados a cada barra. Cada bloco, por sua vez, 
apresenta estrutura blocada de acordo com os relacionamentos entre as variáveis. A 
matriz B é retangular, esparsa e blocada. 
O sistema de equações algébricas (4.2) pode ser subdividido nos sistemas 
abaixo: 
u = f(E, v) (4.4) 
g (E, v)= 0 
onde 
g(E,v)=[g1, g2,...,gs,...,gzú›_]T=0 . (4.5) 
Nas equações acima (4.4) e (4.5), E é um subconjunto das variáveis' de 
estado chamado conjunto das variáveis de interface, e gj é a injeção de corrente na 
barra j, que pode ser expressa em componentes reais e imaginárias na forma:
T 
gi = [gzzt gimâ] À r (46) 
sendo calculada pelo somatório das injeções de corrente dos k elementos conectados à 
barra j no instante t. De acordo com a 1° lei de Kirchoff tem-se: ç 
Z gk' = o ('47)
k
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4.2 - MÉTODOS DE soLUÇÃo: 
A escolha do método numérico para a solução de sistemas de equações 
diferenciais e algébricas envolve a escolha do método de integração a ser utilizado na 
solução das equações diferenciais, do método de solução das equações algébricas e da 
maneira como o relacionamento entre o sistema diferencial e algébrico será 
considerado. i
_ 
De acordo com o relacionamento entre os conjuntos de equações 
diferenciais e algébricas, os métodos de solução dos sistemas (4.l)'e (4.2) podem ser 
classificados em alternado ou simultâneo ([Stott, 79],[ Saikama, 84]). 
Nos métodos alternados ou particionados as equações diferenciais e 
algébricas são solucionadas separadamente para x e v, respectivamente, e as 
variáveis de interface E são atualizadas a cada passo de integração. Em simulações de 
regime de dinâmica lenta é possível a utilização de técnicas de interfaceamento não 
rigorosas, através de técnicas de extrapolação/ interpolação para obtenção das 
variáveis de interface. Estas técnicas permitem que a solução das equações da rede 
não seja realizada em todos os passos de integração, mas de acordo com controles do 
próprio software, economizando tempo e esforço computacional ( [Sttot, 1979]). 
O método alternado tem sido largamente empregado em simulações 
dinâmicas, sendo utilizado em grande parte dos programas disponíveis 
comercialmente ([Sttot, 1979]). Sua vantagem é a velocidade de solução obtida, no 
entanto, a permanente atualização das variáveis de interface pode introduzir erros, 
chamados erros de interface. 
Nos métodos simultâneos os sistemas de equações diferenciais e 
algébricas são solucionados simultaneamente, isto é, como um único sistema, a cada 
passo de integração. A solução simultânea de (4.l) e (4.2) para x e v implica na 
utilização de fórmulas de algebrização das equações diferenciais, permitindo que os 
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id
dois sistemas possam ser descritos por um único sistema de equações algébricas não- 
lineares da forma: 
F( Y, V) = O (4.8) 
onde: 
F = rn, of 
Y é o conjunto das variáveis dinâmicas e V é o vetor das tensões nas barras. 
A solução iterativa do sistema de equações algébricas a diferenças (4.8) 
fornecerá a solução correspondente a cada passo de integração. 
A utilização dos métodos V simultâneos' implica no armazenamento e 
manipulação de um sistema de equações de dimensão muito grande, embora apresente 
as vantagens de não produzir os erros de interface e terem maior estabilidade 
numérica. O desenvolvimento de técnicas de solução baseadas no aproveitamento da 
estrutura de (4.8) permite contornar o problema de sua grande dimensão e tem 
incentivado o emprego do método simultâneo. Uma destas técnicas será descrita 
posteriormente neste trab alho. 
Quanto ao método de integração, os métodos de solução podem ser 
classificados em explícitos, implicitos, de passo único e de passo múltiplo. Estas 
classificações são mostradas a seguir. 
A integração numérica de uma equação diferencial pode ser descrita como 
segue: 
Seja x tal que a<x<b , 
oc e ÍR e 
f : [a, b] x ÍR -› ZR 
Deseja-se encontrar a função y: x -› y(x) definida em [a, b] e que veriñque 
pf <×› = foz, voz»
› y(a = OL 
Para encontrar uma aproximação da função y, escolhe-se pontos x¡ e [a, 
b] e procura-se uma aproximação y¡ de y(x¡). Se no cálculo de yn forem utilizados
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apenas os valores de x,,-1 e yn.1 O método é dito de passo único. Se no cálculo de y,, 
forem utilizados os valores de xn_¡, x,,_z,..., x,,.k, e y,,-¡, y,,_z, ..., y,,.k,l o método é de 
passo múltiplo (à k passos). 
Os métodos à k passos podem ser escritos na forma geral: 
Oflk Yz1+1< 'l' Oflk-1 Yn+1<-1 + `*' 010 Yu = h(B1‹ fz1+¡< +---+ Bo fa) 
onde os coeficientes oii e B; são independentes de n e otk ¢ O. 
Se Bk for zero, uma vez que y,,, y,,_¡,..., yn+k-1 e f,,, f,,+1,..., fnik são 
conhecidos, pode-se calcular diretamente y,,+k e o método é dito explícito. Se BR for 
diferente de zero, é necessário resolver iterativamente a equação ak ynik = K( Bk f,,+k) 
+ d, onde d representa os termos conhecidos da expressão geral. O método é então 
clasificado como implícito. Em métodos explícitos o sistema de equações diferenciais 
é solucionado pela aplicação de fórmulas de integração à cada uma das equações. Em 
métodos implícitos as equações diferenciais algebrizadas podem ser solucionadas ou 
individualmente, ou como subsistemas ou ainda como um único sistema de equações 
algébricas. 
Exemplos de métodos de passo único são o método de Euler e os métodos 
de Runge-Kutta. Exemplos de métodos de passo múltiplo são os das famílias Adams, 
de Nystron e de Milne-Simpson [Théodor, 92]. Os métodos da família Adams- 
Bashforth e de Nystron são explícitos e os da família Adams-Moulton são implícitos. 
A O método de Euler é simples e de fácil implementação, tendo sido 
largamente empregado no passado. O método de Runge-Kutta foi um dos primeiros 
métodos de integração utilizados em estudos de estabilidade de sistemas de potência, 
tendo sido* largamente empregado. Atualmente estes métodos de passo único não são 
considerados uma boa opção para implementação em programas de simulação. 
Quando se deseja utilizar um grande passo de integração, uma 
propriedade do método que deve ser considerada é sua estabilidade numérica ( ou A- 
estabilidade), pois métodos não A-estáveis impõem uma limitação no valor do passo 
de integração. Os métodos de Euler e Runge-Kutta não são A-estáveis [Théodor, 921,
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exigindo um bom' nível de condicionamento do sistema e um passode integração 
pequeno, o que os toma inadequados pra simulações de dinâmica lenta. 
Os métodos de passo múltiplo são em geral mais estáveis que os métodos 
de passo único e também mais eficientes computacionalmente por não exigirem o 
cálculo de pontos intermediários no interválo de integração. Devido pa necessidade de 
utilizar valores de variáveis e de suas derivadas calculadas em passos anteriores, os 
métodos de passo múltiplo são restritos â problemas sem descontinuidades ou que 
permitam reinicialização após sua ocorrência. 
O método implícito da família Adams-Moulton de ordem 2 e um passo (k 
=l) é conhecido como método de integração trapezoidal. Por sua estabilidade e 
eficiência, este método tem seu emprego já generalizado em programas de simulação 
dinâmica, tendo sido empregado nos simuladores descritos em [ Rañan, 87], 
[Saikama, 84] e [Prais, 89]. 
Com base nas indicações bibliográficas e nas considerações expostas 
acima adotou-se neste trabalho o método de integração implícito e o esquema de 
solução simultâneo devido a garantia de robustez e estabilidade numérica [Rafian,' 
871. A seguir faz-se a descrição dos métodos utilizados e apresentam-se suas 
aplicações às equações do SEP. 
À principio descreve-se a regra de integração trapezoidal utilizada na 
algebrização das equações diferenciais. Supondo uma equação diferencial de primeira 
ordem da forma: 
Y = f (Y) (49) 
e integrando-a, sendo At o passo de integração,tem-se: 
l;fdt=yt-yt-At (4.10) 
Í-At 
Onde Yi = YU) e Year = Y(¢-At) 
Supondo f linear no intervalo At, pode-se considerar o valor da função f(y) igual a 
média de seus valores nos extremos do intervalo (Fig. 4.1):
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Í 
_ At _ . ydt=Ê yt_At+ yt (4.11) 
t-At 
GUI 
yt = yr-At +(yt_At+ yt) (4.12) 
Substituindo (4. 12) em (4.10) tem-se: 
A t 
yr = yr-At+-5-(f(yt-At)+f(yr)) (4_13) 
Conhecendo-se o valor de y¡_At e f (yt_At) pode-se escrever a equação (4. 13) na forma: 
F (yt) = O (4. 14) 
que será solucionada numéricamente para yt _ 
Com a aplicação da regra trapezoidal a cada equação diferencial do sistema (4.l) 
obtêm-se um sistema de equações algébricas à diferenças que, para um sistema de n 
barras e m unidades geradoras, pode ser representado na forma vetorial apresentada
~ em (4.15). No desenvolvimento destas equaçoes considerou-se que os elementos 
dinâmicos estão concentrados nas unidades geradoras, Neste trabalho o termo unidade 
geradora é empregado para designar todo o sistema de geração, incluindo o sistema 
de geração de vapor, no caso de unidades térmicas, a turbina, o gerador e os sistemas 
de regulação de tensão e velocidade. A inclusão de modelos dinâmicos para 
componentes da rede pode ser feita através da expansão do vetor F. 
F1( Y1› V)=0 
F2( Y2› V)=0 
Fm( Ym, V)=O (4. 15) 
G( E, V)=O (4. 16) 
onde:
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Y = [ Yi,..., Yi,..., Ym ] é o vetor das variáveis associadas às m unidades de geração e 
Yi o vetor das variáveis da unidade i. Cada vetor Yi corresponderá ao conjunto de 
variáveis de estado que foram algebrizadas e ao conjunto de variáveis algébricas que 
podem ser incluidas em Yi por conveniência de estruturação. Para uma unidade 
geradora termoelétrica i, constituida por um gerador, um regulador de tensão, uma 
turbina, e um regulador de velocidade, 'considerando a utilização dos modelos 
adotados ` no capítulo 4, o vetor Yi poderá ser : 
Yi =[co ô E'q Id Iq Pgv Php Pip Plp]; 
V = [Vi,..., Vi,..., Vii] é o vetor das tensões nas n barras do sistema. Para a barra i, 
expressando em componentes segundo o eixo real e imag, tem-se Vi = [Viei Vimi] ; 
F = [ Fi,..., Fi,..., Fm] é o vetor das funções das variáveis Yi das m unidades 
geradoras. Cada Fi representa um vetor com funções das variáveis associadas a 
unidade i. Para o exemplo anterior, o vetor Fi será Fr = [fl f2 f7 fs f9] , onde fi 
é a função associada à algebrização da equação diferencial da variável 0), fz é a 
função associada à equação algebrizada de ô, e assim suscessivamente; 
g = [ gi,..., g¡,..., gn] é o vetor das injeções de corrente nas n barras do sistema . 
A escolha do método de solução de um sistema de equações não-lineares 
é feita considerando-se sua estrutura e aspectos de modelagem dos componentes que 
determinam o condicionamento do sistema matricial. Em problemas de sistemas de 
potência o método mais utilizado para solução de sistemas de equações algébricas 
não-lineares é o método de Newton por mostrar-se o mais adequado à estrutura das 
matrizes de descrição da topologia do sistema elétrico. 
A proposta do método de Newton é resolver iterativamente o sistema de 
~ ~ equaçoes algébricas nao-lineares da forma: 
H (n)=O (4. 17) 
Partindo-se de um valor inicial n° e linearizando-se (4. 17) em tomo deste valor, tem- 
se:
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H (,,1)zH (n°+An)zHi(,1‹›)+ 
An
~ Isolando-se An na equaçao acima tem-se: 
A n = -(J×» )'1 H(n°) (4. is) 
sendo : 
An=n1-110 (419)
B 
,ornq n _ dn no 
Resolvendo a equação (4.l8) para An e substituindo este valor em (4.19), 
obtém-se o valor de n na íteração l. O processo será repetido até que a convergência 
seja obtida, quando An calculado for abaixo de uma tolerância fixada, o que, tendo 
sido feita uma boa estimativa do valor inicial, será alcançado em um pequeno número 
de íteração. De forma genérica para a íteração k, escreve-se: 
A n = -(In1<)_1 H(nk) 
sendo: 
A n = nk+1 - nk (420) 
Uma opção ao Método de Newton é o Método de Newton Desonesto, que 
consiste na não atualização da matriz jacobiana J a cada íteração. Assim, J permanece
~ com o valor calculado na primeira iteraçao durante todo o processo iterativo. Para a 
íteração k+l, tem-se: 
A n = -(Jno )"1H (uk) (421)
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O uso do Método de Newton Desonesto representa economia do esforço 
computacional empregado na atualização da matriz jacobiana sem diminuir 
significativamente a velocidade de convergência [Epri, 84].
~ Com a aplicaçao do método de Newton às equações algebrizadas do sistema elétrico 
(4.15) e (4.16), pode-se escrever: 
FL P1 Jzlr (A YL (4 22) G k,Vb k,Vk A V k+1,Vk+l . 
0112 
-F _, __ÕF1 0 _ ___ÕF1 AY l ÕY ÕV 1 11 
ÕF2 O ÔF2 
aY aY 
F2 2 
2 AY2 
` 
_ O _ ÊÃE Ê_F£ f (423) 
Fm õYm õYm AYm 
l . . . . . 
- ao ao ao ao - _G _,Y|z,V|= _õY1 ÔYZ õYm JYK VK-_AV __|Yx+1›V|z+1 
A matriz jacobiana do sistema (423) pode ser decomposta nas 
submatrizes J 1, J2, J3 e J4 conforme (4.22). Em (423) observa-se que as matrizes Il, 
lz e 13 são formadas por blocos independentes de submatrizes, relacionados às 
unidades de geração. Estes blocos não apresentam interação durante o processo de 
solução, estando relacionados apenas por J4 da mesma forma que, de acordo com a 
modelagem adotada, as unidades de geração estão relacionadas apenas pela rede. 
Desta forma, as matrizes Il, 12 e 13 e consequentemente a matriz jacobiana, 
apresentam alta esparsidade. A matriz 14, relacionada às injeções de corrente em cada 
barra do sistema, apresenta estrutura idêntica à matriz de admitância de barra 
(Ybarra), amplamente utilizada na modelagem da rede elétrica.
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Em [EPRL 77] foi proposto um método de solução do sistema (4.23) 
visando o aproveitamento da esparsidade e da estrutura blocada da matriz jacobiana. 
Este método mostrou-se eficiente a ponto de atualmente ser utilizado na maioria dos 
programas que utilizam o método simultâneo de solução [Stott, 79]. Basicamente, sua 
proposta é o desacoplamento da matriz jacobiana, tratando cada bloco componente de 
J 1, J2 e J3 separadamente e consequentemente, cada unidade geradora 
individualmente. - 
Reescrevendo (4.23) com AVk+1 = Vk+1 - Vk, tem-se: 
_ _ _õ1=1 ô1=1_ _ _ 
Fl ÕY1 ÕV AY1 
ô1=2 õ F2 
F2 ÕYZ 
AY2 
. : _ ' . + 
_ 
ii 
O 
ÕFm ÕFm
i 
Fm õYm ÕV Ym 
ÕG ÔG ÕG G k ¡ ' ' ` V x+1 :+1 - -'Y ,V ÔY1 ÕYZ ÔV K- -*Y ,V 
- -'Y'“,V 
'91 êâ 
` 'O' 
ÔY1 õV 
Êí Õl 0 
. ÕY2 ÔV 
+ l O . 
(4.24) 
ÊlffiÉ 
ÔYm ÕV ' 
QE Êíí ÊÊ. ` 
_õY1 õYz ' ' av rY«,V~ -VaY~,v~= 
A última linha de (4.24) pode ser escrita como :
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Q \ \ m õG õG õG GYk,Vk É AYW + -Vk*1- -vkzo 4.25 ( )+ _1LõYl Y k 1 ( ) 1: ' K ,V 
e das linhas superiores têm-se: 
Ô F- Õ F- Ô F- 
F_ Vk í}__A Yk+1 _íl_Vk+1 _ ____l_ k 
1 ( ' )+ õyí 1 
+ õv õv V 
Isolando-se AY¡k+1: 
-1
V 
_ iô Yi i i ÕV ( ÕV 
Com a substituição de (4.26 ) em (4.25 ), obtém-se: 
F \'1õF Ú 
raiz k
› 
-1 G õ Fi \ 1 
LiêíiízíJ (Ywikvk " :MB 
*Í Q) 
õGYõF \_1¡õ1= 1 
_ __ _'é_ _i_ I V1<+1 J, 
`= 
I_ 
Y1iÕY1J Lõvhykvk 
ÍÁV15 
/*_-\ 
Q» 
ÕG 1<+1 ÕG k- +õVV ÔVV-O 
A equação acima pode ser escrita na forma compacta: 
YE Vk+1 = IE 
=0 
“li (426) 
(427
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onde: 
I' _ 
õ G 1 YE=- - -_ -- - _ 
Õ VYk,vk = } ÕV JV 
(4 28) 
k,Vk 
SMB 
'í_ 
Q.) 
¿.<í
Q 
fã W 
Q› 
;.< 
:ri Q) hn ___.__J
C 
mf ( -1 l _ _ 1‹ k _Ô£_Í¿1.°1_ .
Z 
MB 
í___I 
IR' 
( V as k las ôri ari -- - --_ -- V . + õvv = LÕYÍ LÕYÍJ ÕVJY (429) k,Vk 
A equação (427) será solucionada para V através da decomposição LU de 
YE. O valor de Vk+1 calculado é substituido em (4.26), pennitindo o cálculo de 
AYk+1çe consequentemente de Y k*1. Com o valor Y k+1 recalcula-se os resíduos F 
KH, G k*1, atualizam-se as matrizes 11, 12, J3 e J4, e dá-se início a mais uma iteração, 
recalculando Vk+1. O processo iterativo é mantido até que a convergência seja 
obtida. 
O critério de convergência adotado é baseado na norma infmita do vetor A 
V: 
max (AV¡k“)¡= L 2 X n 5 â _ q _. (430) 
sendo n o número de barras do sistema e z-: uma constante previamente especiñcada, 
de acordo com a precisão desejada . 
Já foi observado que J4 ( Õ G/ Õ V), por representar a rede elétrica através 
de suas injeções de corrente, possui a mesma estmtura da matriz de admitância de 
barra Ybarra. Esta estrutura é preservada em YE pois a matriz formada pelos 
somatórios dos termos relacionados às unidades de geração possui estrutura bloco 
diagonal, não alterando a estrutura de J4 ao ser somada a esta. Desta forma, o método
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de'NeWton, já plenamente testado na solução de problemas com Ybarra, pode ser 
empregado na solução de (4.27). ' 
Deve-se observar também a considerável diminuição da dimensão da 
matriz jacobiana YE de (4.27) em relação à dimensão da matriz J 'em (4.22). A 
matriz YE possui dimensão (2 xnb) x (2 xnb) e J possui dimensão (2 x nb + nvet) x (2 
x nb + nvet), sendo nvet o número de variáveis Y total do sistema, dado por: 
In. 
nvet =Z nvei 
i=1
' 
onde nvei é O número de variáveis associados a unidade geradora i e m o número de 
unidades de geração. 
O número de operações efetuadas para obtenção de YE (4.28) é emparte compensada 
pela economia de esforço computacional obtida com a diminuição de dimensão da 
matriz jacobiana. 
4.3 - ESTRUTURA DAS MATRIZES ENVOLVIDAS NO 
PROCESSO DE SOLUÇÃO O 
Na seção anterior foi descrito o método de desacoplamento da equação 
(4.23) e mostradas as equações resultantes (4.26), (4.27), (428) e (429). A seguir 
descreve-se a estrutura das matrizes que compoem estas equações. Observa-se que a 
maior parte destas operações são executadas independentemente para cada unidade 
geradora, podendo ser "encapsuladas" na classe "unidade_de_geração" ( detalhes da 
estrutura computacional são apresentados no capítulo 5). Observa-se também que o 
encapsulamento de informações e a hierarquização da solução, proporcionada pelo 
método de decomposição do sistema de equações, adapta-se à metologia de 
programação adotada neste trabalho.
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4.3.1 - ESTRUTURA DE F, 
Sendo Yi = [yl yz . yj _ . ynvei] o vetor com nvei variáveis da 
unidade geradora i, haverá um vetor Fi = E1 fz . . . fnveióíi 
constituido pelas nvei funções associadas a cada variável yj. A dimensão de F¡ será 
(nvei) x (1), sendo nvei calculado pelo somatório das variáveis de cada elemento da 
unidade (gerador, reguladores, turbina...). Deve ser observado que a função 
associada a variável yj é calculada com todo vetor de variáveis da unidade Y¡_ 
4.3.2 - ESTRUTURA DE õF,/ õY, 
Cada função F¡ deve ser derivada com relação à todas as variáveis de 
estado da unidade i, formando a matriz ÕE/ õY¿. A dimensão desta matriz será 
(nvei) x (nvei), com nvei definido na seção anterior. A estrutura de ôF¡/ õY¡ é 
mostrada na figura abaixo ( Fig. 4.1), onde, para facilidade de visualização é 
considerada uma unidade geradora com três elementos, tendo o primeiro duas 
variáveis ( yl e y2) e consequentemente, duas funções ( fl e fz) e os demais elementos 
uma variável e uma função cada ( y3 , y4,, f3, f4 ).
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eleml = 
e1em2 
elem3 
~ A matriz ÕF/ ÔY ilustrada acima foi subdividida em blocos 
eleml elem2 elem3 
aõfi Ôfi 
` `õf1' `õf1`¬ 
õyi 
õ fz 
õyz 
õ fz 
ÕY3 
u 
ÕY4 
õfz õfz 
ôyi 
õ fa 
õyz 
Õ fa 
Z :õy3: Zôy4: 
õfs õfs i 
FY1 
õf4 
õyz 
Õ f4 
_ _ôy3_ _äy4- 
õf4 õf4 
-ÕY1 
1 I. 
relacionados às derivadas de cada elemento j com relação às suas proprias variaveis ( 
jacpj) e com relação às variáveis dos demais elementos ( jauxjk ) Esta subdivisão e 
ilustrada a seguir (Fig. 4.2). 
õyz _ _õy2_ _õy4_ 
Fig. 4.1 - Estrutura da submatriz Õ F1/ Ô Yi 
Hjzcpi 
¶ 
íjzuxizl [jzux1z]l` 
[jã.llX31 ] [Í8.11X32] [ÍâCp3 
[iauxji 1 [iacpj] [jauxj3]I
l 
Fig. 4.2 - Blocos associados a estrutura da submatriz Õ E Ô Y 
A estrutura em blocos das matrizes descritas aqui foi utilizada no projeto 
do programa de simulação, sendo o mecanismo utilizagãgdgm suas formaçoes descrito 
no capítulo 5.
-n
4.3.3- ESTRUTURA DE 6 E/õ V 
A matriz ÕFI/ÕV é formada pela derivação das filnções f da unidade 
geradora i com relação às tensões em todas as barras do sistema, sendo sua dimensão 
(nvei) x ( 2 x nb). Os componentes não nulos desta matriz formam 6111 / ô Vi , cuja 
dimensão é (nvei) x ( 2). Considerando o exemplo acima, para uma unidade geradora 
com três elementos, a estrutura de Õ F1/Õ V será: 
f f 61 81
O `*"\ Ô 
ÔVIC 
6 fz 
ÔVIC 
õ fs 
õVre 
Ô f4 
ôV1m 
ô fz 
õVâm 
ô f3 
ôVim 
õ.f4 
¡__._. 
' ÓTIÃ ÍTÍ ' 
ou: 
[0 ÕFà/ÔV1 0] 
Fig.4.3 - Estrutura da submatriz Ô F1/ÔV 
4.3.4- ESTRUTURA DE G 
O vetor G é formado pela injeções de corrente dos elementos conectados a 
todas as barras do sistema, sendo sua dimensão (2 x nb) x (1). Sua estrutura é 
mostrada abaixo (Fig. 4.4).
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G1 re 
G1 im 
Gnb re 
Gnb im 
Fig. 4.4 - Estrutura do vetor de injeções G 
4.3.5- ESTRUTURA DE õ G/õ 
A derivação das injeções de corrente G com relação às variáveis de estado 
da barra i formam a matriz Õ G/ Õ Yi, cujos elementos não nulos são aqueles 
relacionados à derivada das injeções da barra i, isto é, a submatriz Õ Gi/õY¡. A 
dimensão de Õ G/ Ô Yi é ( 2nb) x ( ntves), sendo ntves o número total de variáveis de 
estado do sistema. Sua estrutura é ilustrada abaixo (Fig. 4.5).
O 
Õ Grei 0.... 
63. Ô Gimi
O . . . if . . . . 
Fig. 4.5 Estrutura de Ô G/Ô Yi
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~‹ 
CI 
[õeza õefzi õezzi 
õfi õfz ` ' ôfnvei 
lêem õeizzú õoâmà 
Õfl Õf2 
' i l 
Ôfnvei 
Fig 4.6 - Estrutura de õ Gi/Ô Yi 
4.3.6 - ESTRUTURA DE õ G/õ V 
Conforme mencionado anteriormente, a matriz Õ G/ Õ V contém 
informações da topologia do sistema, sendo sua estrutura igual a da matriz Ybarra, 
tradicionalmente utilizada em estudos de sistemas de potência para representar a rede 
elétrica. Sua dimensão é ( 2 x nb) x ( 2 X nb). 
CONCLUSÃO: 
Neste capítulo foram descritos os métodos numéricos de solução das 
equações do sistema elétrico utilizados para a simulação em dinâmica lenta do SEP, 
tendo sido expostos os critérios considerados na seleção dos mesmos. ' 
Os métodos expostos neste capítulo constituem um conjunto consistente, 
cuja utilização constatada na literatura em diversos simuladores incentiva sua 
implementação e experimentação. Foi observado que para aumentar sua eficiência, a 
estrutura computacional deve adequar-se aos métodos utilizados, de forma a explorar 
da melhor maneira possivel os mecanismos de solução e a estrutura dos sistemas 
formados. Para que sejam satisfeitos os requisitos do simulador do modelo do sistema 
de potência, verifica-se um profundo relacionamento entre os métodos numéricos de 
solução, a modelagem dos componentes do sistema elétrico e a estrutura 
computacional empregada. Assim, devem ainda ser feitos testes mais amplos,
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envolvendo outras combinações de métodos, para que se possa chegar a uma 
conclusão defmitiva sobre o assunto. 
Para satisfazer os requisitos do SET, a estrutura computacional deve ainda 
ser suficientemente flexível para que a implementação de novos conjuntos de 
métodos possa ser feita com facilidade. Estes objetivos foram considerados no 
desenvolvimento da estrutura apresentada no capítulo 5.
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CAPÍTULO V 
ESTRUTURA COMPUTACIONAL 
INTRODUÇÃO 
Neste capítulo é apresentada a estrutura computacional desenvolvida em 
programação orientada para objeto (POO) para representar o sistema elétrico de 
potência e simular seu comportamento em dinâmica lenta.
_ 
Na primeira parte deste capítulo, é feita a descrição dos principais termos 
empregados e da metologia básica de POO. Maiores informações podem ser obtidas 
nas referências específicas deste tipo de programação ([Wiener, 91] e [Ellis, 931, 
entre outros). 
Na segunda parte do capítulo descreve-se como os mecanismos de POO 
são utilizados para modelar o SEP. Apresenta-se, então, a estrutura computacional 
proposta, evidencia-se sua semelhança com a estrutura do sistema de potência real e 
ressalta-se a flexibilidade de programação obtida com o uso de POO. 
Por fim, na terceira parte do capítulo são descritos suscintamente os 
mecanismos de formação das principais matrizes envolvidas na simulação.
5.1 - TERM1NoLoG1A 
A utilização de POO em problemas de engenharia, embora crescente, é 
bastante recente. Experiência anteriores, com o desenvolvimento de programas de 
fluxo de potência, foram descritas em [Neyer, 90] e [I-Iakavik, 93], não tendo sido 
encontrado referências à trabalhos de simulação dinâmica. Portanto, uma breve 
descrição dos termos empregados neste tipo de programação foi considerada 
conveniente. A terminologia adotada em POO pode variar com a linguagem de 
programação considerada; salienta-se portanto, que estaremos sempre nos referindo à 
nomenclatura adotada em C++. 
' Utilizou-se C++ para implementação porque esta linguagem apresenta 
tanto os conceitos de orientação para objetos quanto a eñciência, a portabilidade e as 
facilidades proporcionadas pela utilização de bibliotecas de funções de C. 
De acordo com [Wiener, 91] os cinco componentes-chaves de POO são: 
objeto, mensagem, classe, instância e método. Tais elementos, e consequentemente 
suas defmições, encontram-se profundamente relacionados e uma abordagem rigorosa 
exigiria uma notação bastante complexa. Para evitá-la, optou-se por um tratamento 
menos formal, apoiado por um exemplo ilustrativo. 
A princípio, pode-se entender objeto como sendo a representação 
computacional de um elemento real, tanto ñsico (um gerador) quanto abstrato (uma 
matriz). O que determina sua estrutura, caracterizando um tipo específico de objeto é 
denominado classe. A declaração de um objeto do tipo estabelelecido pela classe 
constitui uma instância. Os protocolos declarados na classe recebem o nome de 
mensagem e representam uma ação a ser praticada pelo objeto. Para cada mensagem 
declarada na classe haverá um método correspondente. O método defme a resposta 
do objeto ao envio da mensagem, isto é, o método é a propria implementação da 
mensagem.
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Englobando os conceitos apresentados podemos dizer que: 
"Um objeto é uma instância de uma classe que responde a mensagens de acordo com 
métodos determinados pelo protocolo de descrição da classe" [Wiener, 9l]. 
O pequeno código apresentado a seguir ilustra a aplicação destes conceitos. 
class-gerador_ml 1 public gerador{ // nome da classe 
public:
4 
gerador_ml ( int); // construtor - mensagem para 
constmirl o objeto gerador_m\1
À 
void le_dados (fstream & ); // mensagem para leitura de dados . 
int nve ( void ) { return nve; } // mensagem para indicar o n° de 
variaveis de estado do gerador_ml 
à 
char* codigo (void) {return "gerador_ml"; } 
private: // declaração dos membros da classe 
int nve; 
int barrain; 
float rg, xld, H, D; 
}; 
// métodos correspondentes às mensagens declaradas na classe gerador_ml: 
gerador_ml :: gerador_m1( int a){ 
barrain = a; 
nve = 2;
} 
*Conceitos que este trabalho não define podem ser encontrados no manual de referência de c++ 
[ELLIS, 93]. Este manual oferece uma definição completa da linguagem, tendo sido adotado pelo 
ANSI como ponto de partida para a padronização fonnal de C++.
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void gerador_ml 1: le_dados( fstream &arquivo){ 
arquivo >> rg >> xld >> H >> D;
} 
//Programa principal : demonstração do uso da classe parcialmente definida acima 
mam<›{ s
j 
gerador_ml Gerador( 2 ); // criacao de um objeto Gerador, instância 
// da classe gerador_ml 
Gerador.le_dados( arqgeral); // envio da mensagem de leitura de dados 
// ao objeto criado
} 
O objetivo básico ao se projetar uma estrutura computacional em POO é 
fazê-la' o mais semelhante possível à estrutura do sistema real a ser simulado. Para a 
realização deste objetivo a linguagem C-H- oferece uma série de ferramentas, tais 
~ ~ como criaçao de classes abstratas e hierarquicamente relacionadas, utilizaçao de 
funções virtuais e polimorfismo, e encapsulamento de dados e métodos. A utilização 
destas ferramentas será exemplificada na seção seguinte, simultaneamente à descrição 
da estrutura computacional sugerida para o SEP. 
5.2 - MODELAGEM Do SISTEMA ELÉTRICO DE PQTÊNCLA 
HMPOO 
Esta seção descreve a estrutura do modelo do sistema elétrico de potência 
obtida com o uso de POO. ` 
De acordo com a defmíção de sistema apresentada em [Cegrel, 86] e 
citada na seção 2.1 deste trabalho, o SEP pode ser visto como uma coleção de 
entidades que agem e interagem. Em POO, cada entidade de um sistema real é 
representada por um objeto definido por uma classe, suas ações são implementadas
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como mensagens desta classe e as interações são mensagens de uma classe enviadas a 
objetos de outras. ' 
A primeira classe criada para a representação do sistema elétrico é a 
classe abstrata "componentes". Por ser abstrata, "componentes" não contém 
informações específicas de nenhum componente real do SEP mas atua como- base 
para todas as demais classes da estrutura. A criação de classes abstratas facilita a 
visualização da hierarquia da estrutura e mais do que isto, permite a declaração de 
funções virtuais e consequentemente, permite o uso do polimorfismo. Genericamente, 
polimorfismo é a capacidade de um elemento se apresentar sob diversas formas; e 
virtual é aquilo que existe como faculdade, aquilo que é suscetível de se realizar, que 
esta predeterminado e contém todas as condições essenciais a sua realização 
[Ferrreira, 861. Em POO, polimorfismo é a propriedade de chamar-se uma série de 
funções usando exatamente a mesma interface [ELLIS, 93]. O mecanismo que 
possibilita o uso do polimorfismo é a criação de funções virtuais. Funções virtuais em 
C++ são funções declaradas como tal em uma classe base e redefinidas de diversas 
formas em classes derivadas. Caso a função não seja redefinida em alguma classe 
derivada, a função da classe base é acessada automaticamente. As vantagens obtidas 
com a utilização de funções virtuais e polimorfismo serão expostos posteriormente. 
A partir da classe "componentes" realiza-se a derivação das demais classes 
da estrutura, buscando a correspondência uma a uma entre as entidades do sistema 
elétrico e as classes do programa. 
_ , 
Antes de ser estabelecida uma derivação de classes, é feita a pergunta "O 
(objeto da classe derivada) é um (objeto da classe base) ?"; se a resposta for positiva, 
pode-se realizar a derivação. A estes relacionamentos estabelecidos pela derivação, 
nos quais as classes derivadas herdam os dados e os métodos da classe base dá-se o 
nome " é um ". 
É possível identificar-se dois tipos de componentes do sistema elétrico, 
com características e comportamentos bastante diferenciados, que são as barras e os
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elementos a elas conectados. Cria-se então duas novas classes, ambas derivadasde 
"componentes", chamadas "barras" e "elementos"2. 
A classe "barras" contém, em sua arte rivada, informa ões ue P P Ç Q 
descrevem o estado de cada instância. Isto é, de cada barra do sistema - basicamente, 
~ ~ informaçoes que _a identifiquem (seu número, por exemplo ), o valor da tensao e 
infonnações que indiquem a conexão de cada barra com os demais componentes do 
sistema. 
A classe "elernentos", criada para representar os componentes do sistema 
elétrico que são conectados às barras, assim como a classe "componentes", é abstrata 
e servirá de base para diversas outras classes. O diagrama abaixo (Fig. 5.1), ilustra a 
estrutura hierárquica das classes até agora mencionadas e exemplifica a derivação de 
componentes 
conexões 
Fig.5.1 - Estrutura hierárquica parcial do SEP 
"elementos". 
Neste dia rama i . 5.1 é mostrada a deriva ão de uma classe a artir 8 Ç 
de "elementos"- a classe "conexões" . A classe "conexões" refere-se aos elementos do 
sistema que estão conectados entre duas barras. Exemplos de conexões são as linhas e 
os transformadores, representados por classes derivadas de "conexões" - "linhas" e 
"transformadores". De "elementos" são derivadas todas as demais classes que 
representam elementos ligados a apenas uma barra do sistema (unidades de geração, 
cargas, compensadores de reativo...). 
Observando a unidade de era ão do sistema elétrico real identificamos a 8 Ç 
existência de eradores sistemas de controle, turbinas e caldeiras. Para re resentar7 
ZA notação " " foi adotada para indicar nomes de classes.
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tais componentes são criadas classes abstratas derivadas de "elementos", que por sua 
vez, serão bases para outras classes com modelos específicos. 
O fragmento de código a seguir exemplifica esta derivação. 
// Derivação de classe a partir de componentes 
class elementos : public componentes{
' 
public: ~ - 
virtual void leia_dados( fstream&){} 
virtual char* nome_do_componente( void); 
}; 
class gerador : public elementos{ 
char* nome_do_componente( void) { return "gerador" ;}
` 
}; 
class regulador_de__tensao : public elementos{ 
char* nome_do_componente( void) { return "regulador_de_tensao";} 
}; 
// Derivação de classes para os modelos específicos de elementos: 
class gerador_ml : public gerador{ 
void leia_dados( fstream&); 
}; 
class gerador_m2 : public gerador{ 
void leia_dados( fstream&); 
}; 
class reg__tensao_ml : public regulador_de_tensao{ 
void leia_dados( fstream&); 
}; 
// implementação dos métodos correspondentes as classes acima: 
void gerador_ml 1: leia_dados( fstream& arquivo){ 
arquivo >> r >> xld; 
}
.
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void gerador_m2 :: leia_dados( fstream& arquivo){ 
arquivo >> r >> xld >> xlq>> xlld>> xllq;
} 
void reg_tensao_m1 :: leia_dados( fstream& arquivo){ 
arquivo >> ka >> ta; ' 
} _ 
A O beneficio mais evidente da utilização da derivação e capacidade de 
herança é a simplificação e a economia de código obtida. Um exemplo desta 
economia pode ser observado no código acima, na declaração da mensagem 
"nome_do_componente". Esta mensagem é defmida em cada uma das classes 
derivadas de elementos mas não é redefinida nas classes com modelos especificos. 
Isto porque, em determinadas partes do programa será necessário que, por exemplo, o 
gerador, receba determinada mensagem, independente do tipo de gerador que tenha 
sido criado. Será então realizado um teste, solicitando o nome do componente e lhe 
enviando a mensagem, caso o nome corresponda ao elemento procurado, neste 
exemplo, gerador. Evita-se assim, a repetição de código nas classes derivadas, pois ao 
não ser encontrada a mensagem na classe derivada, a mensagem da classe base é 
acessada automáticamente. - 
A utilização de classes base abstratas permite a criação de funções 
virtuais, que uma vez tendo sido declaradas como tal na classe base podem ser 
redefinidas nos métodos das classes derivadas. Os métodos específicos são gerados 
nas classes derivadas e o nome da mensagem declarada virtual na classe abstrata é 
preservada. Preservando o nome da mensagem definida virtual na classe base, pode- 
se escrever parcelas de códigos genéricos, isto é, independentes do tipo específico de 
objeto que o código opera. A escolha do método a ser enviado a um determinado 
objeto será realizada no momento da execução do programa, de acordo com a classe 
derivada que tenha originado este objeto. A esta determinação da mensagem apenas 
no momento da execução chama-se "vínculo tardio". Como exemplo, consideremos o 
trecho de código apresentado anteriormente, onde uma função de leitura de dados é
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declarada virtual em "elementos" e redeclarada nasclasses derivadas de forma a 
corresponder as necessidades de leitura de cada componente. Ao implementar-se o 
método de leitura de dados da barra, a mensagem "leia_dados" é enviada aos 
elementos ligados à barra (unidade_de_geração, cargas, linhas...), que executarão seu 
próprio método de leitura de dados. Desta forma, o método de leitura de dados de 
"barras" é escrito de forma genérica para objetos "elementos", independentemente de 
quais sejam os elementos e quais seus modelos, e os métodos especíñcos de leitura 
ficam encapsulados nas classes derivadas de elementos. ~ 
Na figura abaixo (F ig. 5.2) é apresentada a estrutura hierárquica completa 
do modelo do sistema elétrico de potência. 
barras elementos 
conexões 
I I I I I 
I 
transformador] 
I 
linhas 
I 
I 
unidades 
› 
[ 
cargas 
I [ 
eompensadoresI 
de geração ' 
[taI:âtâ.I Ittízâzs] - - 
gerador gerador . . turbina caldeira . modelo-1 modelo-2 . modelo-1 modelo-1 . 
Fig. 5.2 Estrutura hierárquica das classes desenvolvidas para representar o SEP 
e Na Fig. 5.2 pode ser observado que toda a estrutura hierárquica 
desenvolvida respeita a especificação de similaridade ou parentesco do tipo "é um". 
Isto constitui um dos critérios para avaliar-se a estrutura computacional quanto a 
hierarquia e considerar que ela representa bem o SEP.
81
5.3 - ESTRUTURA DE PROCESSAMENTO 
Uma vez definidas as classes que descreverão o sistema elétrico e 
estabelecido seu relacionamento hierárquico, é necessário analisar a estrutura que 
determina como estas classes são armazenadas e processadas na simulação do sistema. 
A A estrutura hierárquica apresentada na seção anterior foi desenvolvida 
utilizando o relacionamento é um. De fato, pode-se afirmar que, de acordo com a 
definição de "elementos", as unidades de geração, as cargas e os geradores são 
"elementos". 
No entanto, entre as unidades de geração e os geradores, reguladores, 
turbinas e caldeiras, verifica-se outro tipo de relacionamento. Ao ser feita a pergunta 
"Cada (unidade de geração) tem um (gerador) ?" obtêm-se uma resposta afirmativa, 
portanto, o procedimento natural será a colocação do gerador como objeto integrante 
da classe unidade de geração e não como derivado desta. Este relacionamento de 
posse é chamado tem um e envolve uma especificação de pertinência. 
A alocação estática de uma classe ou de um de objeto como pertencente a 
outro objeto é feita simplesmente declarando a classe ou o objeto possuído no 
protocolo da classe possessora. No entanto, esta alocação estática não adapta-se ao 
caso citado acima, pois os elementos que fazem parte da unidade geradora só são 
conhecidos no momento da execução, após a leitura dos dados. É necessário, então, a 
utilização da alocação dinâmica de objetos. 
A alocação dinâmica de diversos objetos em uma classe pode ser realizada 
através da definição de um vetor de ponteiros no protocolo da classe que possuirá 
outros objetos, no caso, a classe unidade geradora. Este vetor é declarado para alocar 
ponteiros de objetos de uma classe base, que pode ser abstrata ou não. Se o tipo de 
objeto criado no momento da execução do programa for derivado da classe base para 
o qual o vetor foi declarado, o ponteiro criado para este objeto poderá ser alocado no
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vetor. Isto é possível porque os ponteiros declarados para objetos de uma classe base 
são compatíveis com os ponteiros para objetos de classes derivadas, isto é, podem ser 
igualados. Com este artiñcio, pode-se criar vários vetores de ponteiros e listas 
encadeadas ou concatenadas genéricas, cujo conteúdo específico é determinado no 
.~ momento de execuçao do programa, de acordo com a topologia do sistema e os 
modelos dos componentes. Estes vetores e listas permitem que as classes possuidoras 
controlem o envio de mensagens e consequentemente, as ações dos objetos que as 
integram, estabelecendo a estrutura de processamento do programa. A configuração 
da estrutura de processamento poderá variar, de forma a adequar-se ao processo a ser 
executado. A seguir é descrita a estrutura de processamento proposta neste trabalho, 
que foi desenvolvida visando a simulação dinâmica do sistema. 
~ A alocação dos componentes da unidade de geração é realizado através de 
um vetor de ponteiros para objetos "elementos" - vetorp, declarado no protocolo da 
classe "unidade de geração". Assim, ao realizarmos a criação dos objetos 
pertencentes a unidade geradora, ponteiros para os objetos criados são alocados em 
vetorp. Ao final do processo de leitura de dados, criação e alocação de objetos, cada 
unidade de geração conterá um vetor com ponteiros para os diversos elementos a ela 
conectados. 
Procedimento semelhante é realizado com a declaração de um vetor de 
ponteiros para "elementos" - listael, no protocolo da classe barras. Após a criação de 
cada elemento conectado a uma determinada barra do sistema, um ponteiro para este 
elemento é igualado ao ponteiro genérico de listael. Desta forma, cada barra do 
sistema conterá um vetor com ponteiros para os elementos a ela conectados. 
Para que possa ser exercida qualquer ação sobre a estrutura mostrada é 
necessário a construção de uma classe que permita a supervisão do modelo 
computacional, à semelhança do centro de controle real, onde é realizada a supervisão 
do sistema elétrico. A esta classe supervisora deu-se o nome "sistema". A classe 
"sistema" representa o nível mais alto de processamento da estrutura computacional.
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Nesta classe é declarado um vetor de ponteiros para objetos "barras", 
através do qual têm-se acesso às informações de todas as barras do sistema e pode-se 
enviar sinais a todos os elementos que o compõem.
p 
Para ilustrar a estrutura de processamento desenvolvida, a ñgura abaixo 
(Fig. 5.3) apresenta um exemplo de sistema elétrico sob a forma de diagrama unifilar 
e a estrutura de armazenamento correspondente. Junto a cada componente é 
representado o vetor declarado na classe correspondente, contendo ponteiros para os 
objetos que a classe possui. O caractere * simboliza ponteiro para objeto e as linhas 
orientadas indicam o objeto correspondente. 
§2líf.l K.: 
barra 1 barra 2 bana 3 
F ig.5.3 a - Diagrama unifilar de um exemplo de sistema elétrico 
Sistema-exemplo 
listabar: 
[ 
* * 
'Í ] r---J l tz 
barra 1 barra 2 barra 3 
listael: listael: listael: 
[ 
* * 
1 [ 
* * 
1 [ 
* *
1 
Unid.Ger. trans trans lin lín car 
vetorp: 
EE 
* * *
] 
ger \i/ 
reg.ten 
reg.vel. 
turb 
Fig 5.3 b - Estrutura de processamento associada à Fig. 5.3
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Na figura anterior foram adotadas as abreviaturas seguintes: 
Unid Ger = Unidade Geradora 
trans = transformador 
lin = linha 
car = carga _ 
ger = gerador
V 
reg.ten = regulador de tensão 
reg.vel = regulador de velocidade 
turb = turbina 
5.4 - l\/IECANISMOS DE FORMAÇÃO DAS MATRIZES 
ENVOLVIDAS NO PROCESSO DE SOLUÇÃO 
Conforme descrito no capítulo 4, a simulação dinâmica do sistema 
elétrico pode ser realizada através da solução de um sistema de equações algébricas 
não-lineares cuja forma, reescrita abaixo, é:
` 
Y=F( Y,V) (5.l) 
Com o emprego da técnica de desacoplamento utilizada nestre trabalho e exposta no 
capítulo 4, a solução destas equações assume a forma: 
YE v1<+1 = 115 (sz)
e 
-1 
õF- ôF. õF- AY- = -*- -1V1<-F- Y1<,Vk --Lvktl 
* iõxiiöv *( )ÕV 
onde: 
Q) ci 
11' 
MB 
*'_"l 
__] _i___L.í1 
-1 ÕG ÕF- ÕF YE=- -
85
B 
r -1 1 
k 
m 
| 
N 
k k)| + 
i:] ' 
k Vk 
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f* -1 ÕG k |_õG(õF¡\ õF¿_I k +-v - -- v ÕV 5 1 |z,Vx SMB F__ =õY, Y- ÕV . 
Nas subseções seguintes são descritos os processos de formação das matrizes que 
compõem estas equações. ,O capítulo 4, contendo a estrutura das matrizes 
mencionadas aqui, pode ser utilizado como apoio na leitura desta seção. 
5.4.1 - FoRMAÇÃo DA MATRIZ õ Fi/õ Y, 
Cada variável de estado de um elemento origina uma função f que, para a formação 
de Ô F1/Ô Yi , será derivada em relação a todas variáveis Yi da unidade i, do próprio e 
dos demais elementos. A estrutura de 611;/õY¡ , mostrada na Fig 4.2, é reescrita 
abaixo, onde as submatrizes são redefinidas com nomes relacionados à sua formação 
computacional. 
_ _.
l 
Jacpi aux2 aux3 
r-¬r-¬Í__`__`_`| 
%-
. 
I-JLzIl__.______I 
I-'-Iyífl
l 
g.. 
I____.íJ Ií"í'__¬ 
z... 
._.?__l 
eleml 
_| 
elemj 'auxl jacp j ] [jaux3 ] 
elem3 jauxi jaux2 ] [jacps ] 
Fig 5.4 - Estrutura da matriz ÕF¡/õY¡
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~ _, A decomposiçao de Ô E/õY¡ em submatrizes de derivadas das funçoes de 
um elemento com relação às variáveis deste elemento e dos demais,proporciona 
modularidade à formação da matriz. Os blocos formados pelas derivadas das funções 
de cada elemento ( j ) com relação às variáveis de estado do próprio elemento, 
identificados na Fig.5.4 por jacpj, por serem específicos, são formados em métodos 
do próprio elemento j e enviados ao método da unidade geradora. As submatrizes 
jauxl, jaux2 e jaux3, relacionadas às derivadas das funções de um elemento com 
relação às variáveis de estado dos demais (1, 2 e 3, respectivamente), são formadas 
em métodos do elemento j e enviadas à unidade de geração, de acordo com a 
existência ou não dos elementos 1, 2 e 3. Este controle é exercido no método de 
formação de õF¡/õY¿ através do vetor vetorp, que contém ponteiros para todos os 
elementos da unidade geradora. A definição de jacpj, jauxl, jauxz e jaux3, como 
funções virtuais, redefinidas em todos os elementos com métodos específicos, 
encarregam-se de enviar as submatrizes de acordo com as indicações dos ponteiros 
de vetorp. Os ponteiros para os elementos armazenados em vetorp passam como 
parâmetros para as funções virtuais definidas nos elementos, permitindo que um 
objeto da unidade geradora tenha acesso à informações de outro objeto da mesma 
unidade. O polimorñsmo proporcionado pelo uso destas funções virtuais evita que 
parcelas de código tenham de ser reescritas para as diversas combinações de 
elementos que podem ser encontradas em uma unidade geradora e permite que o 
código de montagem da matriz seja escrito genericamente em função de jacpj, jauxl, 
jaux2,, ..., jauxne. 
5.4.2 - FoRMAÇÃo Do vEToR DE RESÍDUOS F1 
O vetor de resíduos Fi é formado independentemente para cada unidade 
geradora i, tendo dimensão (nveug) x (1) ( 4.3.1). Por conter informações específicas, 
este vetor pode ser definido como um membro da classe unidade__geradora e sua 
montagem implementada como um método desta classe.
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As funções F de cada elemento da unidade geradora possuem além das 
variáveis próprias, variáveis de outros elementos. Visto ser a configuração da unidade 
determinada apenas durante a execução do programa, após a leitura dos dados e 
criação dos objetos, a montagem deste vetor foi decomposta em subvetores 
relacionados aos residuos de cada elemento e dos demais, de forma similar a 
empregada na montagem de Ô F,/Ô Yi . Com a declaração de resp, rel, rea, ren virtuais 
defmidas para os n elementos que podem integrar a unidade, consegue-se organizar a 
formação do vetor de resíduos de forma modular. Abaixo ilustra-se o mecanismo de 
decomposição adotado. 
Feleml fesl [YWJ 
\Felemj = [resj] 
'[Felem3 
} 
[rez] res J 
Fig.5.5 - Estrutura de formação de Fi 
_í___¡ 
I__._í_.___...i____.í_____I 
Ííi___?__íi`í""¬ 
r*| 
r-¬ 
|í~__'i| 
'¬ 
'-1 
(D 
CD 
iii 
›_| 
L._| 
Lil 
L-í-_i| 
í.____..____.|
+
. 
.il
+ __i_ 
il 
r-¬ 
r_| 
F"'_'_""`“*|
3
8
. 
ua
W 
gi 
¡_| 
líi...___.I 
ii. 
_..íí_.__íI 
_+ 
5.4.3 - FORMAÇÃÓPDA MATRIZ 6 Fi/õ V 
Oz' 
Visando reduzir o esforço computacional, forma-se apenas a parcela não 
nula de Õ F,/Õ V, isto é, aquela relacionada às derivadas das Fi em relação às tensões 
na barra i (Õ F1/Õ Vi). Esta matriz reduzida pode ser definida como membro da classe 
unidade _geradora, sendo formada independentemente para cada unidade de geração 
do sistema. Cada elemento da unidade enviará uma submatriz com as derivadas de 
suas funções F em relação a vre e vim, formando a matriz completa.
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5.4.4 - FORMAÇÃO DA MATRIZ õ G/6 Y, 
Considerando-se que os únicos elementos não nulos de ÕG/õY¡ são 
aqueles relacionados à derivada das injeções de corrente na barra i com relação às 
variáveis de estado da unidade i optou-se pela formação de uma matriz com dimensão 
reduzida ô Gi/Õ Yi, integrante da classe unidade _geradora. Os elementos integrantes 
da unidade geradora i, indicados em vetorp, enviam ao método de formação de
~ Õ Gi/Õ Yi submatrizes contendo as derivadas de suas expressoes de injeção de 
corrente em relação às variáveis de estado da unidade geradora. 
5.4.5 - FoRMAÇÃo DA MATRIZ õ G/õ V 
Por conter informações de todo sistema, esta matriz, deve ser declarada 
membro da classe sistema, sendo sua formação feita em um método desta classe. 
Neste método buscam-se informações sobre os elementos conectados a cada barra 
através dos ponteiros armazenados no vetor listabar. Através de cada ponteiro de 
listabar percorre-se listael obtendo-se as submatrizes das derivadas de injeção de 
corrente de cada elemento conectado a barra em relação a tensão nesta barra e em 
relação às tensões nas barras interligadas. 
5.4.6 - FoRMAÇÃo Do vEToR DE INJÉÇÕES G 
O vetor de injeções de corrente nas barras é constituido a partir de 
'informações de todo o sistema, devendo portanto ser formado em um método da 
classe sistema e declarado membro desta classe. De forma similar a formação da 
matriz Õ G/ Õ V, através do vetor de ponteiros listabar, percorrem-se todas as barras e 
através dos vetores listael obtém-se a contribuição de injeção dos elementos 
conectados a cada barra. '
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5.4.7 - FORMAÇÃO DE YE E IE 
As matrizes YE e IE definidas pela expressão 5.2 são formadas através 
de operações com as matrizes cuja formação foi descrita nos ítens anteriores. Os 
ÍCIÍIIOS 
õG¡õ1=i\_1ôFi 
ÕYiLÕYii ÕV
e 
Y
_ 
F ( _ 
1 l 
terei eu 
referem-se unicamente à unidade geradora i, podendo ser encapsulados nesta classe, 
sendo o resultado enviado ao método da classe sistema, responsável pela formação de 
YE e IE. 
5 .5 - EXEMPLO DE REUTILIZAÇÃO DO PROGRAMA 
Para demonstrar a facilidade de reutilização, será analisado um aspecto da 
implementação de um programa de fluxo de potência utilizando a estrutura 
desenvolvida para simulação dinâmica. O fluxo de potência pode ser utilizado no 
próprio ambiente do SET, gerando a inicialização da simulação. 
Em estudos de simulação dinâmica não é necessário que as barras do 
.sistema elétrico sejam classificadas, portanto foi criada apenas a classe "barras", sem 
classes derivadas. No entanto, em estudos de fluxo de potência, devemos classificar as 
barras em PV, PQ e barra de referência, de acordo com suas características. Em POO 
esta classificação é implementada através da definição de três classes derivadas de 
"barras"- "barra__PV", "barra__PQ" e "barra_de_referencia". A criação destas classes
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derivadas não interfere na definição da classe "barras", nem em seus métodos já 
desenvolvidos para simulação dinâmica. O código para o fluxo de potência, assim 
como o código para simulação dinâmica, será escrito genericamente para os objetos 
"barras" e, no momento de sua execução, serão acessados os métodos específicos de 
cada tipo de barra.
_ 
Se este código de fluxo de potência for utilizado para a obtenção do 
estado em regime permanente do sistema elétrico, necessário à. simulação dinâmica, 
as diversas barras que compõem o sistema serão criadas de acordo com a classificação 
PV, PQ e Referência. Ao ser executada a simulação dinâmica, embora os objetos 
"barras" tenham sido criados pelas classes derivadas, serão acessados 
automaticamente os métodos de simulação já desenvolvidos para a classe base 
"barras". Assim, a reutilização e o desenvolvimento do software não implicam 
necessáriamente em alterações no código já desenvolvido. 
CoNcLUsÃo 
‹› 
Neste capítulo foi apresentada a estrutura: computacional desenvolvida 
para modelar o sistema elétrico de potência e realizar a simulação em dinâmica lenta. 
A princípio foram apresentados os termos mais empregados em POO. Na 
segunda parte do capítulo foram descritos os mecanismos básicos deste tipo de 
programação e apresentado o desenvolvimento da estrutura hierárquica para o modelo 
do sistema de potência (MSP) e da estrutura de processamento da simulação. Na 
terceira parte do capítulo foram descritos os métodos -de formação das matrizes 
envolvidas na simulação do sistema, nos quais foram empregados as propriedades de 
virtualismo, polimorfismo e vínculo tardio. Pode-se observar como o emprego destas 
propriedaddes da linguagem contribuem na elaboração de um software modular e 
flexível. Por fim, foi mostrado um exemplo de desenvolvimento do MSP, com a 
inclusão de outra função de aplicação. ' 
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Com a utilização de POO desenvolveu-se um novo conceito de SET, no 
qual o MSP é constituido por objetos que representam cada componente do sistema 
real, organizados em uma estrutura hierárquica semelhante à estrutura do sistema 
elétrico. Ao contrário da programação estruturada, onde os componentes são campos 
de dados estáticos, os objetos-componentes criados com a POO são dinâmicos, isto é, 
possuem encapsulados em si às ações que devem praticar. Em linguagem de POO diz- 
se que estas ações são controladas através do envio de mensagens de um nível de 
processamento superior a objetos situados em níveis de processamento inferiores. Isto 
toma possível estabelecer uma estrutura de processamento que determina o fluxo de 
mensagens no programa. No nivel mais elevado da estrutura foi criada uma classe 
cujas funções simulam o centro de controle do sistema real - a classe"sistema". 
Através desta classe é possível monitorar e atuar sobre todo o modelo do sistema. A 
criação de uma instância desta classe equivale à criação de um modelo de sistema 
elétrico particular e as mensagens enviadas a esta instância equivalem a sinais do 
centro de controle. Exemplos de mensagens que podem ser enviadas à instância de 
"sistema" são: - execute fluxo de potência e - realize simulação em dinâmica lenta. 
Assim, as funções de aplicação do centro de controle passam a ser entendidas como 
mensagens a serem enviadas ao MSP, sendo implementadas em sua própria estrutura. 
A medida que novas funções de aplicação são introduzidas no SET, cresce o número 
de métodos de cada componente e alterações na estrutura hierárquica e de 
processamento deverão ser necessárias, sem necessidade, no entanto, de alterar-se a 
implementação das funções já desenvolvidas. Quanto mais próxima desta situação 
ideal, mais flexível estará a estrutura. 
A flexibilidade é em parte obtida com a utilização de' ferramentas 
fornecidas pela POO. No entanto, além das ferramentas intrínsicas à linguagem e ao 
tipo de programação, é necessário que as estruturas hierárquicas e de processamento 
tenham sido elaboradas cuidadosamente. O projeto da estrutura computacional do 
MSP para uso no SET requer a consideração de um grande número de especificações 
e conhecimento dos vários processos solicitados, o que diñculta sua realização e
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mesmo sua avaliação. Somente com a realização de testes mais amplos, que analisem 
a facilidade de implementação de novos modelos, novos métodos numéricos e outras 
funções de aplicação nesta estrutura, será possível uma avaliação mais completa da 
estrutura sugerida neste trabalho, possibilitando alterações que melhorem seu 
desempenho.
93
CAPÍTULO VI 
RESULTADOS 
Neste trabalho de dissertação foram projetadas e implementadas várias 
classes de objetos, destinadas a representar os diversos componentes do sistema 
elétrico. Os métodos desenvolvidos em cada uma destas classes e na classe supervisora 
"sistema" foram elaborados visando a construção do modelo do sistemade potência e 
sua simulação dinâmica. A seguir, neste capítulo, são expostos alguns resultados de 
simulações realizadas com o emprego deste modelo do sistema elétrico desenvolvido. 
Para a realização dos testes foram empregados dois sistemas-teste cujos 
dados estão disponíveis no apêndice A. Nestes sistemas foram adotados os modelos 
descritos no capítulo 3, tendo sido representado o comportamento dinâmico dos 
geradores, reguladores, compensadores e das turbinas térmicas e hidráulicas. O modelo 
proposto para a representação da dinâmica de geração de vapor não foi utilizado 
nestas simulações, tendo apresentado problemas e devendo ser mais detalhadamente 
estudado. 
Com a utilização de classes desenvolvidas especificamente para aplicação 
de faltas ( classe "faltas" e suas derivadas), os sistemas-teste foram submetidos a 
perturbações descritas posteriormente. Nestas simulações foi utilizado um passo de 
integração em tomo de 0,ls. Este valor de passo de integração, bastante superior aos 
utilizados em simulações transitórias, ainda está distante do valor considerado ideal 
para simulações de dinâmica lenta (ls). No entanto, através de testes, verificou~se que 
a utilização de passos de integração maiores, mesmo com a utilização dos modelos 
propostos na bibliografia, prejudica e mesmo impede a convergência do processo de
solução. Esta dificuldade no aumento do passo de integração pode ser justificada pela 
ausência de técnicas de aceleração de convergência. 
Embora o programa tenha sido desenvolvido considerando sua fiitura 
utilização como simulador em tempo real, não foram realizados testes de verificação da 
velocidade de processamento. 
Os resultados das simulações mostrados a seguir tem caracter ilustrativo, 
visando apenas a demonstração da possibilidade de utilização do programa em 
simulações dinâmicas. 
6.1 RESULTADOS PARA O SISTEMA COM 5 MÁQUINAS 
A seguir são mostrados os resultados de simulações realizadas com o 
sistema-teste com cinco máquinas, cujo diagrama unifilar e dados podem ser 
encontrados no apêndice A. 
As unidades geradoras das barras 2, 3, 4 e 7 foram consideradas 
hidráulicas e a unidade da barra 1, a fim de demonstrar a utilização de modelos de 
componentes relacionados à unidades geradoras termoelétricas, foi considerada 
ténnica. Para os diversos componentes das unidades de geração foram adotados os 
modelos descritos no capítulo 3. Todos os geradores foram representados pelo modelo 
2 e todos os reguladores de tensão foram representados por um ganho. 
A seguir são mostrados alguns gráficos obtidos com a simulação deste 
sistema, onde após um segundo (ls) de simulação em regime permanente, a potência 
ativa da carga na barra 3 teve seu valor aumentado em 10%, passando de 0,6882 para 
0,76. Estes gráficos permitem a visualização do comportamento de algumas variáveis 
do sistema, especialmente variáveis da unidade térmica l e da unidade hidraulica 3, que 
sofreu a perturbação. '
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Nos gráficos anteriores verifica-se que o resultado da simulação forneceu o 
comportamento esperado para as variáveis ilustradas. Com o aumento da potência 
ativa em uma das barras, a velocidade das máquinas oscilou e estabilizou em um valor 
abaixo da 'velocidade síncrona, uma vez que o controle secundário não foi 
representado. Os gráficos das potências relacionados aos três estágios da turbina 
térmica ( Figs. 6.2, 6.3 e 6.4) evidenciam o atraso mais significativo introduzido pelo 
estágio intermediário, sendo' a potência mecânica de saída ( Fig. 6.5) o somatório
~ 
destas parcelas, conforme estabelecido na equação 3.56. A variaçao da potência 
mecânica na turbina hidráulica foi fortemente influenciada pelo compensador associado 
ao regulador de velocidade, conforme evidenciado nas figuras correspondentes ( Figs. 
6.8, 6.9 e 6.10). Os parâmetros para este compensador foram calculados através de 
fórmulas tradicionalmente empregadas na indústria ( seção 3.1.4), não tendo sido 
realizado um projeto mais detalhado, visto o carácter qualitativo destas simulações. As 
demais variáveis do sistema, nao mostradas nos gráficos desta seçao, apresentaram 
comportamento igualmente compatível com o previsto. 
6.2 - RESULTADOS PARA O SISTEMA COM 2 MÁQUINAS 
Os resultados mostrados nesta seção foram obtidos com a simulação do 
sistema teste de 2 máquinas e cinco barras, cujos dados e diagrama unifilar são 
disponíveis no apêndice A. A máquina conectada à barra 1 foi considerada térmica e a 
máquina conectada a barra 2, hidráulica. 
Nas simulações realizadas com este sistema foi testado o modelo de 
gerador proposto em [In/ing, 87]. Para os demais componentes foram empregados os 
mesmos modelos da simulação com o sistema anterior. O objetivo principal dos testes 
seguintes é verificar a possibilidade de utilização do gerador [Irving, 87], uma vez que 
em simulações realizadas com este modelo de gerador no sistema anterior ( A.2), os 
resultados não foram similares àqueles obtidos com o modelo 2.
Após um segundo de simulação, partindo das condições de regime 
permanente, a potência ativa da carga na barra 3 foi diminuída em 5%, passando de 
0,5 pu para 0,475 pu. 
Os gráficos seguintes permitem a visualização do comportamento das 
variáveis mais diretamente relacionadas à falta, na barra 3 e nas demais. 
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De forma geral, os gráficos apresentados descrevem o comportamento 
esperado para o sistema após a reduçao da potência ativa da carga na barra 3. Embora não 
se pretenda fazer comparações de modelos, nos gráficos mostrados pode-se perceber que 
o comportamento do sistema com o gerador proposto em [Irving, 87] é bastante 
semelhante ao comportamento do sistema com o gerador 2. Ressalta-se, no entanto, que o 
modelo de [Irving, 87] não apresentou resultados satisfatórios quando testado no sistema 
A2, devendo ser mais detalhadamente estudado e testado. 
CoNcLUsõEs 
Neste capítulo foram apresentados resultados de simulações realizadas com a 
estrutura computacional desenvolvida. Alguns dos modelos para os diversos componentes 
do sistema de potência propostos no capítulo 3 foram utilizados nestas simulações. 
Com o atual estágio de desenvolvimento, oprograma permite a análise de uma 
série de modelos que necessitam estudos mais aprofundados, especialmente o modelo do 
gerador proposto em [Irving, 87] e o modelo para a geração de vapor. 
Embora não seja possível avaliar ag flexibilidade da estrutura sem que sejam 
feitos testes sistemáticos de sua utilização, verificou-se que após a definição da estrutura 
hierárquica e de processamento, a implementação dos modelos não ofereceu dificuldades, 
e poucas alterações tiveram que ser feitas em códigos desenvolvidos em níveis 
hierarquicos superiores.
CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 
Este trabalho teve por objetivo principal o projeto e a implementação de 
um programa computacional destinado a simular o comportamento dinâmico lento do 
sistema elétrico de potência. Este programa constitui o primeiro passo no 
desenvolvimento do módulo dinâmico do simulador de sistemas de potência. 
Por fazer parte de um projeto mais amplo - o desenvolvimento de um 
simulador para ensino e treinamento (SET), foram aplicadas técnicas de programação 
orientada para objetos, dando-se ênfase ao tema flexibilidade. Através da flexibilidade 
buscou-se aumentar as facilidades de reutilização e manutenção do programa, 
aumentando sua vida útil e a produtividade.
i 
No desenvolvimento de software, quanto menos restrito é seu emprego, 
menor o número de definições impostas e maior a importância da etapa de projeto. Em 
POO, pelo compromisso de flexibilidade e facilidade de reutilização, a fase de projeto 
tem uma importância ainda maior no desenvolvimento de um programa. Deve ser 
observado, no entanto, que a realização do projeto completo de uma estrutura 
computacional antes do início das atividades de implementação, pressupõe um 
conhecimento prévio de todos os futuros requisitos da estrutura e dos meios de 
alcançar estes requisitos. Este conhecimento, por seu aspecto genérico e amplo, é de 
dificil obtenção. Neste trabalho as etapas de projeto, de estudo e seleção dos métodos 
de solução e 'dos modelos e de implementação foram realizadas simultaneamente. 
Desta forma, algumas estruturas tiveram de ser reformuladas ao longo do trabalho, de 
forma a adaptarem-se às necessidades de simulação. Somente após a conclusão de uma 
versão preliminar do programa foi possível a visualização do processo total de 
estruturação e simulação do modelo do sistema de potência.
~ Após a conclusão desta versao preliminar , novos requisitos serão impostos 
ao programa para permitir sua inclusão no ambiente de simulação em operação no 
LABSPOT [Machado, 93]. Destes requisitos destaca-se a necessidade de adoção de 
técnicas que possibilitem a simulação em tempo real. Das técnicas modernas de 
processamento, a POO vincula-se mais diretamente à programação distribuída, com 
objetos distribuidos. Estima-se que quanto maior a autonomia de cada objeto mais 
eficiente tornar-se-á o processamento distribuido. 
Em um plano mais imediato, sem considerar 0 compromisso com 
simulação em tempo real, o acoplamento entre os dois programas solicitará adaptações 
entre as linguagens empregadas - Fortran 77, C e C++, entre as metodologias 
estruturada e orientada para objetos e ampliações nas atuais atribuições do programa 
de dinâmica. Um exemplo destas ampliações é a consideração do ilhamento. O 
simulador do LABSPOT, em seu estágio atual, permite a continuidade da simulação 
mesmo estando o sistema sob condição de ilhamento, mas esta situação não foi 
prevista no programa de simulação dinamica. Uma possibilidade de adaptação é 
através da inclusão de uma classe "ilha". Hierarquicamente esta classe ocuparia a 
posição da atual classe "sistema" e para o processamento seria considerado que o 
sistema possui uma ou mais ilhas, para as situações de operação normal e com 
ilhamento, respectivamente. Em uma análise preliminar, avalia-se que a adaptação do 
programa para simulações onde o ilhamento é considerado não impõe mudanças 
significativas na estmtura. Alterações desta natureza deverão ocorrer durante o 
processo de adaptação do programa ao SET e a facilidade com que estas alterações 
serão executadas permitirá avaliar o nível de flexibilidade alcançado no programa 
desenvolvido. 
Outro tema abordado neste trabalho foi a formulação matemática do 
problema de simulação dinâmica e a seleção dos métodos e das técnicas de solução 
apropriados, tendo sido verificado um estreito relacionamento entre os mesmos. 
Como observado em [Stagg, 68], o relacionamento entre a formulação matemática de 
um problema e a escolha das técnicas de solução é de dificil avaliação antes do 
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desenvolvimento completo do programa e da comparação das altemativas. Na seleção 
dos métodos de solução partiu-se da especificação forte de utilização do método 
simultâneo. Para adaptar o método simultâneo à programação orientada para objetos 
foi utilizado o método de decomposição de matrizes exposto no capítulo 4. Este 
método, aproveitando a estrutura em blocos da matriz jacobiana, facilitou a aplicação 
dos conceitos de POO por permitir a realização de um grande número de operações 
encapsuladas na classe "unidade de geração". No entanto, dentro da unidade de 
geração foi necessário estabelecer um grande fluxo de informações entre seus 
componentes. Uma opção ao método simultâneo é o método de solução alternado. A 
utilização do método altemado permite que cada elemento tome-se responsável pela 
integração de suas variáveis, adaptando-se mais facilmente à programação orientada 
para objetos e permitindo a criação de objetos com maior autonomia. Este método 
também apresenta a vantagem de permitir a utilização de passos de integração 
diferentes para elementos com diferentes ordens de constantes de tempo. 
Dentre as perspectivas do trabalho, além da reavaliação dos métodos de 
solução, destacam-se o estudo e a implementação de novos modelos de componentes, 
especialmente aqueles com comportamento dinâmico lento. A inclusão do modelo do 
sistema de geração de vapor em unidades térmicas, por exemplo, permitirá o 
acompanhamento de oscilações com maior duração, características de estudos de 
dinâmica lenta. A modelagem do controle automático de geração (CAG) e a 
modelagem dinâmica das cargas são também de extrema importância em simulações de 
dinâmica lenta, e especiahnente importantes em simuladores para treinamento, onde o 
compromisso com o comportamento do sistema real é o requisito essencial. Ainda 
dentro deste compromisso com o comportamento do sistema real, percebe-se a 
necessidade de desenvolver, paralelamente ao estudo de modelos, projetos que 
possibilitem sua validação. 
Acredita-se que tendo sido completada uma versão do programa, novas 
seleções e implementações de métodos e modelos poderão ser feitas com o 
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aproveitamento da estrutura desenvolvida e testes e comparações entre os mesmos 
poderão ser estabelecidas.
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APÊNDICE A 
Neste apêndice são apresentados os dados dos sistemas-teste utilizados no 
capítulo 6, sendo fornecido seu diagrama unifilar, os dados das linhas, das barras e dos 
elementos das unidades de geração. Os sistemas-teste empregados são: 
A.1 - Duas máquinas e cinco barras; 
A.2 - Cinco máquinas e sete barras; 
Para os reguladores de tensão, turbinas, compensadores e reguladores de 
velocidade foram empregados os modelos descritos no capítulo 3, tendo sido utilizados 
os parâmetros típicos encontrados na bibliografia. A notação empregada neste 
apêndice para designar os parâmetros dos modelos corresponde à notação adotada no 
capitulo 3, onde os mesmos foram definidos. 
A.l - DADOS DO SISTEMA DE DUAS MÁQUINAS 
Este sistema foi apresentado em [Stagg, 68], sendo constituido por duas 
máquinas e cinco barras, confonne ilustrado no diagrama unifilar seguinte. Os dados 
estão calculados em p.u., na base de 100 MVA e os ângulos estão em radianos.
DIAGRAMA UNIFILAR 
l
~ 
1 3 4 
2 5 
(- 
‹ 
mz 
DADOS DAS DINHAS 
Código da R p-q X p-q 
barra p-q 
y'/2 
1-2 0,02 0,06 0,03 
1-3 0,08 0,24 0,025 
2-3 0,06 0,18 0,02
_ 
2-4 0,06 0,12 0,02 
2-5 0,04 0,12 0,015 
3-4 0,01 0,03 0,01 
4-5 0,08 0,24 0,025 
DADOS DAS BARRAS 
Pcarga Qcarga 
1 1,06 0,0 -0,074 0,0 0,0 
2 1,047 -0,05 -0,30 0,2 0,1
3 1,024 0,087 0,0 0,5 0,15 
4 1,023 -0,09 0,0 
5 1,018 
Barra |V| 9 Pgerada Qgerada 
0,107 0,0 
0,4 0,05 
0,6 0,1 
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DADOS DOS GERADORES 
Em [Stagg, 68] foi adotado o modelo clássico para representar os 
geradores, tendo sido fornecidos apenas os valores de x'd. Neste trabalho foram 
utilizados os valores mostrados a seguir.
' 
Barra 1 
g
2 
xd 1,5 1,5 
xq 1,5 1,5 
x'd * 0,3 0,3 
H 5,0 ' 5,0 
D 0,1 0,1 
T'do 5 5 
DADOS DOS REGULADORES E DAS TURBINAS 
Reguladores de tensão 
|Ka|3o| 
Reguladores de velocidade 
Krv 0.06 
T 0 3 I'V Í _ 
Turbinas hidráulicas 
| 
'rw 
lg 
1,0
| 
Compensadores dos reguladores de velocidade associados às turbinas hidráulicas 
Tr 6 
r 0.25 
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A.2 - DADQS Do SISTEMA coM c1Nco MÁQUINAS 
Este sistema baseia-se no modelo equivalente com 7 barras utilizado nos 
estudos iniciais de geração e transmissão AC de Itaipu [IEEE,_89]. No entanto, valores 
de geração e modelos de componentes foram alterados, não tendo havido preocupação 
em manter as características do equivalente original. Para efeito de demonstração dos 
modelos de componentes, a unidade geradora localizada na barra 1 foi considerada 
termoelétrica. 
DLAGRAMA UNIFILAR 
ol; 
6 
7lL® 
2 1 
G 9
3
9 
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DADOS DAS LINHAS 
Código da 
barra p-q 
R P-Q X P-‹1 
1-3 0,003 0,033 
2-3 0,005 0,076 
4-6 0,0029 0,0734 
5-1 0,019 0,245 
5-2 0,015 0,225 
6-5 0,0 0,039 
6-7 0,004 0,057 
DADOS DAS BARRAS 
Sbase = 1000 MVA 
Barra IVI 9 Pgerada Qgerada
1 1,03 0,295 1,658 -0,551
2 1,03 0,342 
A 
1,332 -0,350
3 1,029 0,331 1,54 -0,446
4 1,039 0,548 4,503 0,572 
5 1,031 0,237 0,0 0,0 
. 6 ' 1,033 0,241 0,0 -0,0
7 0,966 0,0 -1,327 -0,572
f Barra Pcarga Qcarga Shunt (pu)
1 2,405 -0,467 0,1792
2 0,6923 -0,184 0,1491
3 0,6882 -0,235 0,1142 '
4 0,0626 0,0243 0,0368
5 0,8464 -0,0108 0,0330 
6 -0,0083 0,03 07 2,1420 
7 2,884 -0, 196 0, 0420 
DADOS Dos GERADORES 
Barra 1 2 `3 4 7 
MVA 1900 1400 1 944 663 3 óooo W 
xd 0,85 0,85 0,88 0,9 1,0 
×<1 0,7 0,7 0,69 0,68 0,7 
x'd 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
H 4,5 4,5 4,5 5,07 5,0
1
D 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
T'do 5 5 5 *is 3,0 
Para os reguladores de tensão e velocidade, as turbinas hidráulicas e os 
DADOS DOS REGULADORES E DAS TURBINAS
_ 
compensadores, foram utilizados os mesmos parâmetros do sistema anterior (A. 1). 
Turbina térmica 
Tch 0.3 
Trh 
Tco 
F hp 
7,0 
0,2 
0,3 
0,4 Fip 
Flp 0.3
_ 
Para a turbina térmica utilizou-se: 
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APÊNDICE B 
Neste apêndice são apresentadas as equações algebrizadas para os 
elementos' do sistema elétrico cujos modelos foram apresentados no capítulo 4. É 
mostrada a aplicação da regra trapezoidal às equações diferenciais e o conjunto de 
equações algébricas resultante é colocado na forma F(Y) = 0. 
B.1 - MÁQUINAS siNcRoNAs 
Para o modelo 2 da máquina síncrona, descrito pelas equações (3.3), (3.4), 
(3.8), (3.9) e (3.10), pode ser formado o sistema de equações algébricas descrito a 
seguir.
u 
B. 1.1 - OBTENÇÃO DE Fa, = 0 
Com as expressões para vd e vq (3.7) e (3.8) tem-se a expressão para a 
potência elétrica Pe: 
Pe = Id vó +1q vq =-fz L12 -rz1q2 -Id 1q(×q -×'.1)+1q 
que substituída em (3 .3) resulta: 
d . -£~ = Pm + fa Idz + fa Iqz +Id Iq (Xq -X'd) -Iq E'q--D (CD -(D's)}
Aplicando a regra trapezoidal (eq.(4. 13)) à equação acima tem-se:
A 
091 zçoo {Pm1 +rz L112 +rzIqz2 +Ió1Iq1(xq -x'd )~Iq1 E'q1 -D (oâ1~cos)}+ 
+;°-IÍI{ Pmg + rz Iâoz + ra Iqoz +Ióo Iqo (xq -x'ó )-Ido Iqo -Iqo E'q-D (mo -o›s)}} 
Nesta expressão, assim como em todo este trabalho, o índice l refere-se ao 
valor das variáveis no tempo t e o índice O refere-se ao valor das variáveis no tempo t- 
At . 
Reescrevendo a equação acima na forma F(Y)= 0, tem-se: 
At a), At a), At a), At ú), At 0), 
I | , w,(1+ ,4H J- 4H PM- 4H z-,,I,,*---4H 51,]--F 1,, 1,,(x,-x,,)+1,,E,l+ 
At oa Ato) At oa Ato) At oa " , c00(-1+-¿-ill)--ZI%Pm0 -Êta Idoz --Zära Idoz -Tlílldo Iqo2(X'q -X'd) +Iqo E qo = 0 
A 
(B1) 
3.1.2 - OBTENÇÃO DE F5 = O 
À partir da equação diferencial para ô (3.4), reescxita abaixo, 
É-É - Q z» 
dt 
` S 
e, com a aplicação da regra trapezoidal, tem-se F5 = O mostrada abaixo: 
A A 51--ítoai-õo -ZÉ-o›o+Ato>s=0 (B.2) 
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3.1.3 - OBTENÇÃO DE FEQ = O 
Aplicando a regra trapezoidal à equação (3.10) reescrita abaixo, obtem-se 
Fgq = 
dE'q _ Efà +(xâ -x'à ) Iô -E'q 
dz 
` 
faz 
At At At At 
E'q1 (1+š-,E-'EJ-írzë.-Efdl -¶&;(Xd -X'd )Id1 -ítfà-gE'q1 + 
, 
At At At 
I 
At
, +E_q0 (H---2 fdo)-~_-2 fdo Efóo ---2 _c,do(x‹1 -xó)I‹1‹› ~--2 t_doEq‹› (B.3) 
3.1.4 - OETENÇÃODE F¡D= O E FIQ= O 
Neste trabalho optou-se pela inclusão das variáveis I¿ e Iq no vetor Y. 
Assim, para todos os modelos de máquina síncronas utilizados, foram desenvolvidas 
expressões para Fm e Fm _ 
Aplicando-se a transformação (3.5) nas expressões para vd e vq ((3.8) e 
(3.9)) pode-se escrever: _ _ 
-senõ cosõT vpre Í--ra -xq Id 0`\ 
[cosõ senõlvim}|_x'à ~rz Lq}+[E'q_| 
Explicitando Id e Iq e escrevendo já na forma F Id = O e F ¡q = O, tem-se:
1 
Id - -2--i_[rz(vre senõ - vim cosõ) + xq (vre cosõ + vim senõ + E'q)] = O 
fa + X'dXq 
_. . 
(B4) 
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1 
Iq - -fi'-~[rz(-vrz senõ - vim cosõ - E'q) + x'‹i(vze cosõ + vim senõ)] = O 
I'a + X'dXq 
(B-5) 
Em (B.1) os termos Pml e Pmo referem-se à potência mecânica fomecida 
pela turbina, sendo calculados por expressões que variam com o modelo de turbina 
adotado. Esta mesma dependência das expressões de outros elementos pode ser 
observada nos termos Em e Em da equação (B.3). 
Para o modelo da máquina síncrona proposto em [Rafian, 87], a aplicação 
da regra trapezoidal às equações (3.37), (3.38) e (3.39) e a organização do sistema de 
equações algébricas resultante, incluindo as equações (3.40) e (3.4l) resulta no sistema 
seguinte: 
FQ)=O 
At CDs AÍCOS AÍ (Ds AÍ (Ds AtCDs
` 
co1(1+ 4H J- 4H Pml- 4H ra L112 -Ífi-ra Iq12-TI-JI-Iói Iq1(xq-xâ)+Iq1Eq1+ 
AÍ CDs AÍ (D AÍ (Ds AÍ (Ds - AÍ CDS , +<1)0(-l+~ÊIí-)--Es*Pm0 -TI_I-'ra Idoz -Êta Idoz --Ãñ-Ido Iqo2(Xq -Xd)+Iqo Eqo = 0 
(B6) 
F5 = O 
A A õ1--t wi-õo-_t oâo+At ú›s=0 (B.7) 2 2 
FE=0 
Az Ai At A: 
J 
At Az -_ --- 
1 
--- _- --- 0 --- E El {1+2'c'<i‹›) 2t'ó‹› Em 21'‹1<› E1+ E0 (1+2r'‹i‹› 2'c'ó‹› Em 2-c'd‹› O 
p 
(Bs) 
Fm: O
1 
Id --2-_-[rz(vrz senõ -vim cosõ) +xq(vr¢ cosô +vim senõ +E)] = 0 (B.9) 
ra +x'‹1xq 
Fm = Q 
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1 
Iq --zí-[rz(~vrz senô -vim cosõ -E) +xd (vzz cosõ +v¡m senõ)] = O 
fa +X'dXq 
Ã 
(Bio) 
B.2 SISTEMAS DE EXCITAÇÃO 
No capítulo 3 foi apresentado um modelo simplificado para representar o 
sistema de excitação (Fig. 3.5 e eq. (3.42)), sendo sua função de transferência um
~ ganho KA. Por ser uma expressao algébrica simples, na implementação realizada neste 
trabalho não foi incluida uma função Fefd no vetor F(Y). O valor de efd é calculado 
internamente tem um método da classe "regulador de tensão", a partir do valor 
atualizado da tensão, e enviado aos demais objetos do sistema, quando solicitado (por 
exemplo, enviado ao gerador para atualizaçao da função FE ). 
A seguir é mostrada a expressão Fefd para o modelo de primeira ordem do 
regulador de tensão. 
Sendo a equação diferencial para este modelo: 
d_E@_ _ KA( v,,f -vt) 
dt 
` TA . 
a aplicação da regra trapezoidal resulta: 
A A 
Efd1(1+š“ƒI`tK)-YTTÊÃ-KA( Vref -VU) + 
A A + Efóoi-1+ñä-J--2TÍ`KA( Vzzf-Vr‹›)=o (B.11) 
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B.3 REGULADORES DE VELOCIDADE 
Para os modelos simplificados de reguladores de velocidade de unidades de 
geração térmicas e hidráulicas (Fig. 3.8a , Fig. 3.8b e eq. (3.44) a (3.49)) pode-se 
desenvolver as expressões algébricas mostradas a seguir. 
B.3.1 - REGULADORES DE VELOCIDADE DE 
UNIDADES GERADORAS TERMICAS L 
I Sendo a equaçao diferencial para este modelo: 
‹1AP 
' 
AP Põv I>fef-K(‹z›-‹z›S)- Põv 
dr: TW Z 'rw
~ a aplicaçao da regra trapezoidal pennite a obtenção da seguinte expressão para 
FPGV = OI 
AÍ ÁÍ AÍ At 
PGV1(1-l--ig)-l-'ñí KCD1-l-PGVQÍ-1+š_;:)+'š K (OO _ 
A A 
-É!-Ê' Pref -:ITÉ'0)s = 0 (B.12) 
B.3.2 ~ REGULADORES DE VELOCIDADE PARA 
UNIDADES GERADORAS HIDRÁULICAS: O 
As equações para este modelo, apresentadas no capítulo 3 e reescritas 
aqui, sao: 
d AP K( co -cos) -AP 
dt 
: 
Trv
6 
POV = Pref - AP 
Algebrizando a equação diferencial obtem-se a expressão para F AP = 0: 
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AÍ AÍ Ali At ___. _íK _ ___. __; = Aplihzrzvi zrw °”+AP°i1+2Tzv) 2TwK(°° O (BB) 
A expressão acima é incluida no vetor F(Y) e a solução iterativa fomece o 
valor de AP. O valor de PG-.z é calculado intemamente em um método da classe 
"reg_velocidade_hidraulico" a partir de AP e de Pmf. 
B.4 TURBINAS HIDRÁULICAS 
Devido a presença de um zero na função de transferência do modelo para 
turbinas hidráulicas (Fig. 3.9), a seguinte equivalência é utilizada: 
-PL _ _X_ + L. 
PCOIUP 
f 
PCOIIIP PCOXIIP 
sendo X e Y variáveis intermediárias. Pode-se então escrever: 
_L___3í_ 
Pcomp 1+ C5 S TW 
OU 
¿1__>5_ 3 Pzomp «X 
dr 
` 
0.5 Tw
e 
Y ._ -_-2 
Pcomp 
A algebrização da equação diferencial de X fornece: 
Fx =O 
At 3At At 3At 
X1(l+',Tv-J-_,'I;,-Pcomp1+X0{l+í;}-?V';'Pcomp0 = O (B.l4) 
Com o valor atualizado de X calcula-se Pm intemamente na classe turbina 
através de: 
Pmi z X1 - 2 Pzompl (B.15) 
A fimção de tranferência do compensador associado à turbina hidráulica, 
por também apresentar um zero, é decomposta nos termos abaixo: 
l27
Pcomp _ V + Z PGV ` PGV PGV 
onde: 
_.V__5 
PGV 
_
r
e 
ñZ _rp-R 1 
PGV r 1+s r/RTr 
Definindo Tr'= r/R Tr , br = (r -R)/ r e algebrizando a equação 
diferencial assim obtida, mostrada abaixo: 
d Z br PGV - Z 
dt Tr' 
pode-se escrever a expressão Fz = 0 seguinte: 
A A A A 
zi ínšà)--2% bfpõv, +z‹› (-1+2-âä)-27; br PGV., = o (1-:‹.1ó) 
B.5 TURBINAS TÉRMICAS 
Para o modelo de turbina térmica implementado (Fig. 3.11 e eq. (3.52) à 
(3.56)) -tem-se o seguinte sistema de equações algébricas, obtidas à partir da aplicação 
da regra trapezoidal às equações diferenciais descritivas do modelo: 
LA: At Az At - -- 
. O - -- --- .,=o .17 PHH i1+2T¢h) 2TzhPGV +PHP i Hzrzhi 2TzhPGV (B ) 
At Ar At 
J 
A: PrPz1-í-- O-1-~-i-PHPz=0 .18 ifzrrhi 2TfhPHP`+PIPi +2'rrh zrfh (B ) 
A Í At A Í At lí--_r 0- í---- °=0 .l9 Pm(+2Tco} 2TcoPIP+PLP (1+2Tco) 2TcoPIP (B ) 
Pm=PHPFHP+P11>FrP+PL1>FLP=0 (B.20) 
As equações (B.17), (B.18) e (B.19) são solucionadas iterativamente no 
sistema F(Y) = O e a equação (B.20) é solucionada intemamente em um método da 
classe "turbina__termica". 
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B.6 CALDEIRAS 
A algebrização da equação diferencial do modelo de caldeira descrito no 
capítulo 3 (eq. (3.61)) resulta na expressão seguinte: 
A Í Ali A Í ÂÍ PDI- 5ESf1+š-ä)'Aphp1~PDO- íóísfb -l-2_('E't')' Aphp0 - O (B21) 
_ 
Esta expressão (B.2l) é incluida no sistema F(Y) = O e as demais equações 
algébricas do modelo (eq. (3.62) e (3.63)) são solucionadas internamente na classe 
"caldeira". 
. A equação algebrizada para o estágio de alta pressão da turbina térmica,
~ modificada pela inclusao do sinal da caldeira, será: 
Ar) At A1; PH1>z(1+ 2Tch - 2Tch PGV. + 2Tch K1APD1+ 
AÍ AÍ At 
o -1 -il' -*“"_ o __"'_ :O +PHPi +2r<zhi 2T¢hPGV +2T‹zhK1^PD° (B ) 
Para o sistema de controle da caldeira (eq. (3.65)) foi adotado o método 
de Euler por indicação de [Rafian, 87]. 
As fiinções de transfência para o modelo de sistema de controle são: 
APR ---:K1 APT 
ABC__1+sTb 
APR s 
ACD_1+sT'a 
ABC _ l+sTa 
AFD=e_sTD 
ACD 
A§_F___1__ 
AFD 1+S Tv 
Para a fimçao de transferência ABC/A PR pode se utilizar a seguinte 
equivalência:
A 
129
à1£__¿¬._Y_ APR*APR APR 
~.. 
sendo X e Y variáveis intermediárias e A BC = X+ Y. Pode-se então escrever: 
_2<_ _ 1 . APR`s 
ou 
dX -= PR 
dt
A
e
Y rã-Tb 
- 
. A CD 1 T 
À 
Igualmente, a expressão para Tó = -1-É-_%Iš é substituída por 
ACD Z W 
A BC A BC A BC ' - 
sendo Z e W variáveis intermediárias, com A CD = Z + W. Tem-se então: 
Z -9 
ABC 1+sT'a 
ou 
d__Z_-9ABC-Z 
dt T'a 
e
. 
JL-10 ABc` 
Com a aplicação da regra de Euler às equações acima obtêm-se o seguinte 
sistema de equações algébricas para representação do sistema de controle da caldeira: 
A PR1 = K1 A TPo . 
X1 =Xo +AtAPRo 
Y1 = Tb A PRO ' 
ABC1=X1+Y1 
At Z =Z -~-9AB - 1 o+Tat Co Zo) 
' no
W1=1OABCo' 
A CD1 = Z1+W1 
A FD1 = A CD:-ID 
A s1=1= A SFQ +-A-t-(-A FDO -A sF0) Tva
